Eamara Municipal

mantelqas

U Coracao da Serra da Estrela

EDITAL

---—-Paulo Jorge Ribeiro Estrela, Vereador da Camara Municipal de Manteigas. -------—-----—
----- Torna PUBLICO, nos termos do n°1 do art® 17° do Decreto-Lei n° 306/2007, de 27 de
Agosto, os resultados das andlises da qualidade de agua para o consumo humano, das
zonas de abastecimento do Concelho de Manteigas, conforme quadros anexos referentes
ao 1° Trimestre de 2014.

--—E para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que vdo ser afixados

nos lugares publicos do costume.

Pagos do Municipio, 28 de Abril de 2014

O VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL

e co7p €hcias

A

Por DeIegagéo/Suby%a@-

Paulo Jorgé Ribeiro

Mod.28/1 Pag.1 de 1



ENTIDADE GESTORA CONTROLO DA QUALIDADE DA A?UA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 1
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO™ DO CONCELHO DE MANTEIGAS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificacao da qualidade da agua da rede publica, 12 TRIMESTRE 2014
através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 Janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 Margo
5 3 Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises [% Cumprimento| N-2Analises (PCQA) %
FREI AL, fixado no DL 306/2007 T G superiores VP do VP i A
Minimo | Maximo L S Agendadas | Realizadas | po.izadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 13 13 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 13 i3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,27 1,2 =oc - 13 13 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 #DIV/0! #DIV/0!
Amonio (mg/L NH,) 0,50 0,1 0,1 0 100% 3 3 100%
Numero de colonias a 22 2C (N/ml) Sem alteracao anormal 0 0 -—- -—- 3 3 100%
Numero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 1 - - 3 3 100%
Condutividade (iuS/cm a 202C) 2500 32 54 0 100% 3 3 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 #DIV/0! #DIV/0!
Cor. (mg/L PtCo) 20 6 6 0 100% 3 3 100%
pH (Unidades pH) >6,5 € <9 6,7 7.1 0 100% 3 3 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 #DIV/0! #DIV/0!
Manganés (pg/L Mn) 50 10 10 0 100% 3 3 100%
Nitratos™ (mg/L NO;) 50 #DIV/0! #DIV/0!
Nitritos (mg/L NO,) 0.5 #DIV/0! #DIV/0!
Oxidabilidade (mg/L 0,) 2 2 0 100% 3 3 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 1 1 0 100% 3 3 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 1 1 0 100% 3 3 100%
Turvacao (NTU) 4 0,8 0,8 0 100% 3 3 100%
Antimonio (ug/L Sb) 5 #DIV/0! #DIV/0!
Arsénio (ug/L As) 10 #DIV/0! #DIV/0!
Benzeno (pg/L) 1,0 #DIV/0! #DIV/0!
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 #DIV/0! #DIV/0!
Boro {mg/L B) 1,0 #DIV/0! #DIV/0!
Bromatos (pg/L BrO;) 10 #DIV/0! #DIV/0!
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 #DIV/0! #DIV/0!
Calcio (mg/L Ca) --- - - #DIV/0!
Chumbo (pg/L Pb) 25 #DIV/0! #DIV/0!
Cianetos (pg/L CN) 50 #DIV/0! #DIV/0!
Cobre (mg/L Cu) 2.0 #DIV/0! #DIV/0!
Cromio (pg/i Cr) 50 #DIV/0! #DIV/0!
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 #DIV/0! #DIV/0!
Dureza total (mg/L CaCO3) - - - #DIV/0!
Enterococos {N/100 mL) 0 #DIV/0! #DIV/0!
Fluoretos (mg/L F) o #DIV/0! #DIV/0!
Magnésio (mg/L Mg) - --- == #DIV/0!
Mercuirio (ug/L Hg) 1 #DIV/0! #DIV/0!
Niguel (ug/L Ni) 20 #DIV/0! #DIV/0!
Selénio (pg/L Se) 10 #DIV/0! #DIV/0!
Cloretos (mg/L Cl) 250 #DIV/0! #DIV/0!
Sédio (mg/L Na) 200 #DIV/0! #DIV/0!
Sulfatos (mg/L SO,) 250 #DIV/0! #DIV/0!
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragao anormal - --- #DIV/0!
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 H#DIV/O! --- --- -
Tetracloroeteno(pg/L) - == - #DIV/0!
Tricloroeteno(pg/L) - - — #DIV/Q!
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 #DIV/O! - —- -—-
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) --- - o #DIV/O!
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) -—- - == #DIV/0!
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - --- - #DIV/0!
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pug/L) - - - #DIV/0!
Trihalometanos - total (pg/L): 100 #DIV/0! s ol S
Cloroférmio(pg/L) - - --- #DIV/0!
Bromoférmio(ug/L) - — - #DIV/0!
Bromodiclorometano{ug/L) -—- --= - #DIV/0!
Dibromoclorometano(ug/L) - -=n - #DIV/0!
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 #DIV/0! #DIV/0!
Pesticida 1 (pug/L) 0,10 #DIV/0! #DIV/0!
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 #DIV/0! #DIV/0!
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 #DIV/0! #DIV/0!
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 #DIV/0! #DIV/0!

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Carvalheira; Fonte Santa; Fornéas; Reservatério Novo; Reservatério Velho; S3o Sebastido; Vale de Amoreira
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Todos os ensaios sdo ecutados pelo laboratério Lusagua - Servicos Ambientais, S.A.
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