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EDITAL

Qualidade de agua para consumo humano - Anélises de controlo analitico

----------- ESMERALDO SARAIVA NETO CARVALHINHO, Presidente da Camara Municipal
do Concelho de Manteigas:

----m-m--TORNA PUBLICO, nos termos do n° 1 do art® 17° do Decreto-Lei n° 306/2007, de
27 de Agosto, os resultados das analises da qualidade de agua para consumo humano,

das zonas de abastecimento do concelho de Manteigas, conforme quadros anexos referentes
ao 3° trimestre de 2012.

-------------- E para constar se publica este Edital e outros de igual teor que vao ser afixados

nos lugares publicos do costume.

Manteigas, 30 de Novembro de 2012
PRESIDENTE DA CAMARA

oh e o,
ESMERALIDO SARAIVA I&;;CARVALHWHO
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

nicinio de Manteiegas " EDITAL n.2 3/2012
.t - = NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO" DO CONCELHO DE MANTEIGAS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificacio da qualidade da dgua da rede pablica, | =¢ 2
através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
- ! pela autoridade competente (ERSAR). L 30 de Setembro
Hat e todonis deé-‘) Valor Paramétrico (VP) | Vaimesobti”das i 'N‘,%?,b,:ﬁ slises 1%~Cumprimento’ _ N.2 Anilises (PCQA) | Anzlaises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Méximo superiores VP doVP Agendadas | Realizadas | pealizadas
Escherichia coli (N/100 ml) o Ay i 0 145 1 . 94% ' 15 16 107%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 1 0 Nl o 145 1 e Lo 15 16 107%
Desinfetante residual (mg/L) 5 3 S 0,1 3,3 [EEE S e 15 17 113%
Aluminio (pg/L Al) : ' i 200 10 27 0 : 100% 7 7 100%
Amonio (mg/L NH,) 050 | o,0s 0.17 0 ~ 100% 7 7 100%
Namero de colénias'a 22 °C (N/mi) ' Sem alteragso anormal | 1 1 Lt s i 7 7 100%
NGmero de colénias a 37 2C (N/ml) | Sem alteragio anormal 1 ] e | - 7 7 _100%
Condutividade (1S/cm a 202C) : 2500 27 56 0 100% 7 7 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) g e 0 0 0 100% 7 7 100%
Cor (mg/LPtCo) : 2 . o 5 5 0 100% 7 7 100%
pH (Unidades pH) S 26,5e <9 a2 5.8 6.6 0 100% 7 9 129%
Ferro (ug/L Fe) 2 ' 200 » 20 508 1 88% 7 8 114%
Manganés (ug/L Mn) : 1 eue0 10 10 0 100% 7 7 100%
Nitritos (mg/L NO}) £, L R AT I oo01 0,01 0 100% 7 7 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) ’ o e 1 1 0 100% 7 7 100%
Cheiro a 252C (Factor. de diluigso) : - g 1 2 2 0 paa00% - 7 7 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) v ‘ | e L 2 2 0 . 100% 7 7 100%
Turvagdo (NTU) Sk : 4 1 03 0,3 0 100% 7 7 100%
Antimonio (ug/L Sb) ~ ' Al R 4 4 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) S A 5 5 0 100% 1 1 100%
Benzeno (pg/L) - ' » ; 1,0 0,2 0,2 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) ' | - 0,010 I o,005 0,005 0 100% 7 7 100%
Boro (mg/LB) : 7 ' 1,0 1 0,01 0,01 0 100% 7 7 100%
Bromatos (ug/LBrOg) ' wligg 5 5 0 100% 1, 1 100%
Cadmio (pg/L Cd) ' » e 0,2 0,2 0 100% 1 1  100%
Célcio (mg/LCa) o o e 2 5.3 o 7 7 100%
Chumbo (ug/L Pb) . ] 25 5 5 0 100% 7 7 100%
Cianetos (ug/L CN) : 50 5 5 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) ; o : 20 0,02 0,148 0 - 100% 7 7 100%
1,2 — dicloroetano (ug/L) . 30 0,75 0,75 0 . 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/‘LEa-GOS) ' - 15 21,5 e - 7 7 100%
Enterococos (N/100 mL) : : o , 0 0 0 . 100% 7 F 100%
Fluoretos (mg/L F) 2 s o5 0,5 0 L 100% 1 1 ~ 100%
Magnésio (mg/L Mg) : A 3 B v 2 2 TR 7 7 100%
Mercurio (ug/LHg) » - T 1 o01 0,01 0 . 100% 1 1 100%
Niquel (pg/L Ni) o | . 20 5 9 0 100% 7 7 100%
Selénio (pg/L Se) , hE o 5 5 0 100% 1 1 ~ 100%
Cloretos (mg/L Cl) ' i ospi ) 9 9 0 100% 1 1 - 100%
Sédio (mg/LNa) : o : 200 : 4 4 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) . | s | w0 10 0 100% 1 1 - 100%
Carbono Organico Total (mg/L C) : _Sem alteragdo anormal - 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): o 10 100% FR e R
‘ Tetracloroeteno(ug/L)| o Y 02 0,2 f = 1 1 100%
Tricloroeteno(ug/L) ‘ - ' 0,1 0,1 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos PoliciclicosML)T_ 0,10 : 100% A
Sl Benzo(b)fluoranteno (ug/L) o 0,02 0,02 = e 7 7 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)] - “ 0,02 0,02 — - 7 7 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L)| 0,02 0,02 el e 7 7 __100%
indeno(1,2,3-cd)pirenofpg/t)) @ @ @ — | 002 I T : 7 7 . 100%
Trihalometanos - total (ug/L): : H00 U e A L O T
~ Cloroférmio(ug/L)| A 0,35 4,92 e 1= 7 7 100%
Bromoférmio(ug/L) : = 0,2 0,63 e et 7 7 100%
Bromod‘ic_lo‘rometaho(;l_.tg/t) ' S 1 o1 2,53 L e T e ’ 7 7 100%
Dibromoclorometano(ug/L)| — : 0,1 2,94 - 1 — 7 7 - 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: ZA1 - Fonte Santa; ZA2 - Carvalheira; ZA3 - Férneas; ZA4 - S. Sebastido; ZA5 - Vale de Amoreira; ZA6 - Reservatério Velho (Sameir
Informacdo complementar relativa a averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): *VP - Valor Paramétrico - corresponde ao valor

maximo ou minimo fixado para cada um dos parametros a controlar nos termos do Decreto - Lei n2 306/07 de 27 de Agosto. Todos os ensaios s30 executados pelo laboratério
CONTROLVET, Seguranga Alimentar SA.,

O presidente:
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