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Qualidade de agua para consumo humano - Analises de controlo analitico

----------—-ESMERALDO SARAIVA NETO CARVALHINHO, Presidente da Camara Municipal

do Concelho de Manteigas:
-—--——--TORNA PUBLICO, nos termos do n°® 1 do art® 17° do Decreto-Lei n° 306/2007, de

27 de Agosto, os resultados das analises da qualidade de agua para consumo humano,

das zonas de abastecimento do concelho de Manteigas, conforme quadros anexos referentes

ao 4° trimestre de 2010.
----—------ E para constar se publica este Edital e outros de igual teor que vao ser afixados

nos lugares publicos do costume.

Manteigas, 01 de Fevereiro de 2010
O PRESIDENTE DA CAMARA

N e

—
ESMERALDO SARAIVA NETO VALHINHO
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porque a estrela tem cor

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Resultados das analises ao 4° trimestre de 2010

Zonas de Abastecimento: ZA1 - Fonte Santa; ZA2 - Carvalheira; ZA3 - Férneas; ZA4 - S. Sebastido; ZAS5 - Vale de Amoreira; ZA6 -
Reservatdrio Velho (Sameiro); ZA7 - Reservatério Novo (Sameiro)

Parametros Unidades VP* N.° de Analises Valor Obtido Cumprimento
Previstas Realizadas (%) Méximo Minimo legislagéo (%)
Controlo de Rotina 1
Escherichia coli (E. coli) UFC/100ml 0 17 17 30 0 88.24
Bactérias coliformes UFC/100ml 0 17 17 30 0 82.35
Desinfectante residual mg/L = 17 17 1,34 <0,05 =
Controlo de Rotina 2
Amanio mg/L NH4 0,5 8 8 <0,05 <0,05 100
Numero de colénias a 22 °C UFC/ml 7 8 8 9 0 -
Nimero de colénias a 37 °C UFC/ml = 8 8 81 0 -
Condutividade uS/cm 2500 8 8 61,1 32,7 100
Cor mg/L 20 8 8 <0,5 <0,5 100
pH Unidades de pH 6,5-9,0 8 8 7.4 6,7 100
Manganés pg/L Mn 50 8 8 1,6 <1,3 100
Oxidabilidade mg/L 02 5 8 8 <0,8 <0,7 100
Cheiro a 25°C Factor de diluigdo 3 8 8 1,0 1,0 100
Sabora 25°C Factor de diluicdo 3 8 8 1,0 1,0 100
Turvacéo NTU 4 8 8 0,63 <0,20 100
Controlo de Inspecgio
Aluminio mg/L Al 200 1 1 <20,5 <20,5 100
Clostridium perfringens UFC/100ml 0 1 1 0 0 100
Ferro ug/L Fe 200 1 1 13 13 100
Nitritos mg/L NO2 0,5 1 1 <0,3 <0,3 100
Benzo(a)pireno pg/L 0,01 1 1 <0,0056 <0,005 100
Célcio mg/L Ca - 1 1 2,9 2,9 -
Chumbo ug/L Pb 25 1 1 3,2 3.2 100
Cobre mg/L Cu 2 1 1 0,011 0,011 100
Dureza total pmg/L CaCO3 e 1 1 9,3 93 -
Enterococos N.° micro/100 mi 0 1 1 0 0 100
Magnésio mg/L Mg - 1 1 0,5 0,5 -
Niguel ug/L Ni 20 1 1 3,2 3.2 100
Hid_rqca_rbunetos Aromaticos uglL 0,1 100
Policiclicos (HAP)
Benzo(b)fluoranteno pa/L 1 1 <0,005 <0,005
Benzo(k)fluoranteno g/l 1 1 <0,005 <0,005
Benzo(ghi)perileno pg/L 1 il <0,005 <0,005
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/l 1 1 <0,010 <0,010
Trihalometanos g/l 100 100
Cloroférmio pg/L 1 1 <10 <10
Bromodiclorometano pgiL 1 1 <10 <10
Dibromoclorometano g/l 1 1 <10 <10
Bromoférmio pgiL 1 1 <10 <10
conclusao:

No 4.° timestre de 2009 (Qutubro a Dezembro), verificaram-se incumprimentos dos pardmetros Escherichia Coli @ Bactérias Coliformes, nas zonas

de abastecimento de Vale de Amoreira e Reservatdrio Novo (Sameiro).

Apos o conhecimento dos incumprimentos, o Municipio de Manteigas de imediato desenvolveu todos os procedimentos exigidos por lei.
A causa dos incumprimentos registados foi derivada & concentragdo de desinfectante residual insuficiente (cloro residual livre).
Como medidas correctivas foi articulado entre as entidades gestoras — Municipio de Manteigas e Aguas do Zézere e Céa, 0 aumento da
concentragao de desinfectante residual.
Posteriormente, foram realizadas as analises de verificagao a todos os parametros em incumprimento, inclusive aos niveis de desinfectante residual
(cloro residual livre), constatando-se que os valores obtidos respeitam o VP preconizado na legislagdo. Considera-se que se tratou de um caso

pontual ocorrido em zonas de abastecimento distintas.

Certificado n.° L0052

Informagdo complementar

*VP - Valor Paramétrico - corresponde ao valor maximo ou minimo fixado para cada um dos parametros a controlar nos termos do Decreto - Lei n°
306/07 de 27 de Agosto. Todos os ensaios s&o executados pelo laboratorio CITEVE - Centro Tecnologico das Industrias Téxtil e do Vestuério,
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