Mantelqas

0 Coracao da Serra da Estrela

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO CARVALHEIRA DO CONCELHO DE

MANTEIGAS

EDITAL n.2 1/2016

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificacio da qualidade da 4gua da rede

12 TRIMESTRE 2016

publica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 Janeiro a
(PCQA) aprovado 31 Margo

‘ Valores obtidos N.° Anélises PCQA
3 Valor — . % de
! Parametros {unidades) (5:; aﬂr:::jr{l)c:o Valor Valor s:::;:;r;a::e‘; % Cu:;p{,l: 8nse . Andlises
| DL 3062007 minimo misdmo Agendadas Realizadas realizadas
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 3 3 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 3 3 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 --- 0,4 0,5 0 100 3 3 100
ALUMINIO -
AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,1(l.g.) | <0,1(.g.) 0 100 1 1 100
Quantificacao de numero de colonias a 22°C -] Aeragac Andao detectadao detecta 0 100 1 1 100
Quantificagdo de nimero de colonias a 36°C -| Alteragdo Andao detectadao detecta 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE - pS/cm 2500 42 42 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificacdo de Clostridium perfri
COR - mg/L escala Pt/Co 20 <5(Lg.) <5(l.9.) 0 100 1 1 100
pH - Unidades de pH 6,5-9.0 7,0 (22°C)7,0 (22°C 0 100 1 1 100
IMANGANES - pg/L Mn 50 <20(l.g.) | <20(L.q.) 0 100 1 1 100
NITRATOS -
OXIDABILIDADE - mg/L 02 5 <1,9(Lg.) | <1,9(Lq.) 0 100 1 1 100
CHEIRO - Factor de Diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
SABOR - Factor de Diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
TURVAGAO - UNT 4 <0,5(Lg.) | <0,5(.q.) 0 100 1 1 100
NITRITOS -
FERRO -
ANTIMONIO -
ARSENIO -
BENZENO -
BENZO(a)PIRENO -
BORO -
BROMATOS -
CADMIO -
CALCIO -
CHUMBO -
CIANETOS -
COBRE -
CROMIO -
1,2-DICLOROETANO -
[DUREZA TOTAL -

Pesquisa e quantificagdo de Enterococos -

FLUORETOS -

MAGNESIO -

MERCURIO -

NIQUEL -

NIQUEL -

BENZQO(b)FLUORANTENO -

BENZO(K)FLUORANTENO -

BENZO(gh)PERILENO -

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAH -

SELENIO -

CLORETOS -

TETRACLOROETENO -

TRICLOROETENO -

SOMA TETRA E TRICLOROETENO -

CLOROFORMIO -

BROMOFORMIO -

BROMODICLOROMETANO -

DIBROMOCLOROMETANO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

SODIO -

SULFATOS -

a-TOTAL -

B-TOTAL -

DOSE INDICATIVA TOTAL -

RADAQ -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: CARVALHEIRA

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a £G)

-

Informacdo complementar relativa 4 averiguagdo das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

4 id i ) é/_//
?p. (nome e a)

Data da publicitagio:

L




Manteiqas

0 Coracao da Serra da Estrela

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO RESERVATORIO VELHO DO CONCELHO DE

MANTEIGAS

EDITAL n.2 1/2016

e d

publica, através de andlises periédicas na torneira do c s Seg

o Prog

{PCQA) aprovado

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se  verificagdo da qualidade da dgua da rede
de Controlo da Qualidade da Agua

12 TRIMESTRE 2016
01 Janeirc a
31 Margo

Valores obtidos

N.° Anélises PCQA

| Valnr. . % de
| Parametros (unidades) Paramétrico Viais: Vs N.° de Anailises % Cumprimento Andlises
| {VP) fixado no = - superiores ao VP do VP Agendadas Realizadas
DL 306/2007 minimo maximo realizadas
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 2 2 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 2 2 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 - 0,4 0,5 0 100 2 2 100

ALUMINIO -

AMONIO -

Quantificagdo de nimero de colonias a 22°C -

Quantificagao de nUmero de colonias a 36°C -

CONDUTIVIDADE -

Pesquisa e quantificagdo de Clostridium perfri

COR -

pH -

MANGANES -

NITRATOS -

OXIDABILIDADE -

[CAEIRO -

SABOR -

TURVAGAO -

NITRITOS -

FERRO -

FERRO -

ANTIMONIO -

ARSENIO -

BENZENO -

BENZO(a)PIRENO -

BORO -

BROMATOS -

CADMIO -

CALCIO -

CHUMBO -

CIANETOS -

COBRE -

CROMIO -

1,2-DICLOROETANO -

DUREZA TOTAL -

Pesquisa e quantificagdo de Enterococos -

FLUORETOS -

MAGNESIO -

MERCURIO -

NIQUEL -

BENZO(b)FLUORANTENO -

BENZO(K)FLUORANTENO -

BENZO(gh)PERILEND -

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAH -

SELENIO -

CLORETOS -

TETRACLOROETENO -

TRICLOROETENO -

SOMA TETRA E TRICLOROETENO -

CLOROFORMIO -

BROMOFORMIO -

BROMODICLOROMETANO -

DIBROMOCLOROMETANOQ -

SOMA TRIHALOMETANOS -

SODIO -

SULFATOS -

G-TOTAL -

B-TOTAL -

DOSE INDICATIVA TOTAL -

RADAO -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: RESERVATORIO VELHO

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a FG)

_— o

Informagao complementar relativa a averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

o

Er id (nome e assi y s ;./'

Data da publicitagdo:




Manteleas

() Coracao da Serra da Estrela

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO FONTE SANTA DO CONCELHO DE

MANTEIGAS

EDITAL n.2 1/2016

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagdo da qualidade da dgua da rede
publica, através de andlises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

1° TRIMESTRE 2016
01 Janeiro a
31 Margo

Parametros (unidades)

Valores obtidos

Valor
Paramétrico
(VP) fixado no
DL 306/2007

Valor
minimo

Valor
maximo

N.° de Anédlises
superiores ao VP

N.° Anélises PCQA

% Cumprimento
do VP

% de

Andlises
Agendadas | Realizadas | cajizadas

Pesquisa e quantificago de Escherichia coli -

0

0

100

3 3 100

Pesquisa e guantificacdo de Coliformes totais

0

0

(=]

100

100

CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2

0,4

05

(=]

100

w
W

100

w

ALUMINIO -

AMONIO - mg/L NH4

0.50

<0,1(1.9.)

<0,1(1.9.)

100

100

Quantificagdo de nimero de colénias a 20°C

Alteragédo Andao detecta

do detectad

100

100

Quantificagdo de nimero de colénias a 36°C -

Alteragao An

30 detectaddo detectad

100

100

CONDUTIVIDADE - pS/cm

2500

42

42

(=] [=] [=] [=]

100

alalal=
RN PN Y Y

100

Pesquisa e quantificagao de Clostridium perfri

COR - mg/L escala Pt/Co

20

<5(.a.)

<5(l.q.)

o

100

1 1 100

pH - Unidades de pH

6,5-9,0

7,1 (22°C

7.1 (22°C

o

100

1 1 100

MANGANES - pa/L Mn

50

<20(.q.)

<20(.q.)

o

100

-
-

100

NITRATOS -

OXIDABILIDADE - mg/L O2

<7.00.9)

<1,9(.9.)

100

100

CHEIRO - Factor de Diluigao

<1

<1

100

100

SABOR - Factor de Diluigdo

<1

<1

100

100

TURVAGAO - UNT

Hlwlwl

20,5019

<0.5(.9.)

olojo|o

100

alalal-a
alalala

100

NITRITOS -

FERRO -

ANTIMONIO -

ARSENIO -

BENZENO -

BENZO(a)PIRENO -

BORO -

BROMATOS -

CADMIO -

CALCIO -

CHUMBO -

CIANETOS -

COBRE -

COBRE -

[CROMIO -

1,2-DICLOROETANO -

DUREZA TOTAL -

Pesquisa e quantificagdo de Enterococos -

MAGNESIO -

':FLUORETOS -

MERCURIO -

NIQUEL -

NIQUEL -

BENZO(b)FLUORANTENQO -

BENZO(k)FLUORANTENO -

BENZO{gh)PERILENO -

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAH -

SELENIO -

CLORETOS -

TETRACLOROETENO -

TRICLOROETENO -

SOMA TETRA E TRICLOROETENO -

CLOROFORMIO -

BROMOFORMIO -

BROMODICLOROMETANO -

DIBROMOCLOROMETANO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

SODIO -

SODIO -

SULFATOS -

ATRAZINA -

DESETILATRAZINA -

DESETILTERBUTILAZINA -

TERBUTILAZINA -

DIURAOD -

LINURAO -

[ TEBUCONAZOL -

a-TOTAL -

R-TOTAL -

DOSE INDICATIVA TOTAL -

RADAQ -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: FONTE SANTA

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

l I I a n '[ e I Q a S NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO FORNEAS DO CONCELHO DE MANTEIGAS

0 Coracao da Serra da Estrela

EDITAL n.2 1/2016

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da 4gua da rede
publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
(PCQA) aprovado

12 TRIMESTRE 2016
01 Janeiroa
31 Margo

Valores obtidos

Valor

| Paramet idad Paramétrico N.° de Anélises % Cumprimento
Hiros {unidades) (VP) fixado no Valor \falnr superiores ao VP do VP

| DL 306/2007 minimo méximo

N.° Anélises PCQA

% de

Anélises

Agendadas Realizadas realizadas

Pesquisa e guantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100

100

o

Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 100

w
w

100

CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 s 0,4 0,8 100

o

o
w

100

ALUMINIO -

AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,1(L.g.) | <0,1(.g.) 100

100

Quantificagdo de nimero de colénias a 22°C -] Alteragcao Andao detectadiao detectad 100

100

Quantificagdo de nimero de colénias a 36°C -| Alteracao Andao detectadao detectad 100

100

olojolo

CONDUTIVIDADE - pS/cm 2500 41 41 100

alalalas
Y RN N BN

100

Pesquisa e quantificagdo de Clostridium perfri

COR - mg/L escala Pt/Co 20 <5(L.9.) <5(l.9.)

o

100

100

pH - Unidades de pH 6,5-9,0 ]7,0 {22°C){7,0 (22 °C

o

100

100

MANGANES - pg/L Mn 50 <20(.g.) | <20(Lg.)

{=

100

-
-

100

NITRATOS -

OXIDABILIDADE - mg/L 02 <1,9(1.9) | <1,9(.9.) 100

100

CHEIRO - Factor de Dilui¢cao <1 <1 100

100

SABOR - Factor de Diluigdo <1 <1 100

100

Bl wfwo
(=] (=] (=] (=]

TURVAGAQ - UNT <0,5(La.) | <0.5(.q.) 100

JEY N Y N
PEY N PN Y

100

NITRITOS -

FERRO -

ANTIMONIO -

ARSENIO -

BENZENO -

BENZO(a)PIRENO -

BORO -

BROMATOS -

CADMIO -

CALCIO -

CHUMBO -

CIANETOS -

COBRE -

[CROMIO -

1,2-DICLOROETANO -

DUREZA TOTAL -

Pesquisa e quantificagéo de Enterococos -

FLUORETOS -

MAGNESIO -

MERCURIO -

NIQUEL -

BENZO(b)FLUORANTENO -

BENZO(k)FLUORANTENO -

[BENZO(gh)PERILENO -

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAH -

SELENIO -

CLORETOS -

TETRACLOROETENO -

TRICLOROETENO -

SOMA TETRA E TRICLOROETENO -

CLOROFORMIO -

BROMOFORMIO -

BROMODICLOROMETANOQ -

DIBROMOCLOROMETANO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

SODIO -

SULFATOS -

a-TOTAL -

R-TOTAL -

DOSE INDICATIVA TOTAL -

RADAQ -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: FORNEAS

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Informagio complementar relativa & averiguagdo das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

ﬁ{;:residente: {nome e assinatura)

Data da publicitagio:




Manteleas

0 Coracao da Serra da Estrela

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO RESERVATORIO NOVO DO CONCELHO DE
MANTEIGAS

EDITAL n.2 1/2016

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede
pablica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua

12 TRIMESTRE 2016
01 Janeiro a

(PCQA) aprovado 31 Margo
Valores obtidos N.° Andlises PCQA
Valor o de
Paramétrico N.° de Andlises % Cumprimento M
Parametros (unidades) (VP) fixado no \falor Valor superiores a0 VP do VP P Resiizatiss An:lls{rs
| DL 306/2007 minimo méximo realizadas
Pesqguisa e guantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 2 2 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 2 2 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 — 0,4 0,4 0 100 2 2 100

ALUMINIO -

AMONIO -

Quantificagao de Numero de colonias a 22°C -

Quantifica¢do de numero de colénias a 36°C -

CONDUTIVIDADE -

Pesquisa e quantificagdo de Clostridium perfri

COR -

pH -

'MANGANES -
NITRATOS -

OXIDABILIDADE -

CHEIRO -

SABOR -

TURVAGAO -

NITRITOS -

FERRO -

ANTIMONIO -

ARSENIO -

BENZENO -

BENZO(a)PIRENO -

BORO -

[BROMATOS -

CADMIO -

CALCIO -

CHUMBO -

CIANETOS -

COBRE -

[CROMIO -

1,2-DICLOROETANO -

DUREZA TOTAL -

Pesquisa e quantificagdo de Enterococos -

[FLUORETOS -

MAGNESIO -

MERCURIO -

NIQUEL -

BENZO(K)FLUORANTEND -

EENZO(b)FLUORANTENO :

BENZO(g)PERILEND -

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAH -

SELENIO -

CLORETOS -

TETRACLOROETENO -

TRICLOROETENO -

SOMA TETRA E TRICLOROETENO -

CLOROFORMIO -

BROMOFORMIO -

BROMODICLOROMETANO -

DIBROMOCLOROMETANO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

SODIQ -

SULFATOS -

a-TOTAL -

RTOTAL-

DOSE INDICATIVA TOTAL -

RADAQ -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: RESERVATORIO NOVO

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Informagdo complementar relativa & averiguacdo das situacdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

P -
{0 presidente: (nome e assinatura) ¢

Data da publicitagio:




3

Manteieas

0 Coragao da Serra da Estrela

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO S. SEBASTIAO DO CONCELHO DE

MANTEIGAS

EDITAL n.2 1/2016

Em conformidade com o Decreto-Lei n,2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificacio da qualidade da 4gua da rede
pilblica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua

12 TRIMESTRE 2016
01 Janeiro a

(PCQA) aprovado 31 Margo
Valores obtidos N.° Andlises PCQA
Valor % de
i s Paramétrico N.°de Analises  |% Cumprimento 5
Parfimetros (unilades) (VP) fixadono|  Valor Valor superiores ao VP do VP Agendadas | Realizadas An“éhses
DL 30612007 minimo maximo realizadas
|
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 2 2 100
Pesquisa e quantificagio de Coliformes totais 0 0 0 0 100 2 2 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 0,2 0,2 0 100 2 2 100

ALUMINIO -

AMONIO -

Quantificacao de NUMero de colonias a 22°C -

Quantificagdo de numero de colénias a 36°C -

CONDUTIVIDADE -

Pesquisa e quantificagéo de Clostridium perfri

COR -

pH -

MANGANES -

NITRATOS -

OXIDABILIDADE -

CHEIRO -

SABOR -

TURVAGAO -

NITRITOS -

FERRO -

ANTIMONIO -

[ARSENIO -

BENZENO -

BENZO(a)PIRENO -

BORO -

BROMATOS -

CADMIO -

CALCIO -

CHUMBO -

CIANETOS -

COBRE -

COBRE -

CROMIO -

1,2-DICLOROETANO -

DUREZA TOTAL -

Pesquisa e quantificagdo de Enterococos -

FLUORETOS -

MAGNESIO -

MERCURIO -

NIQUEL -

BENZO(b)F LUDRANTENO -

BENZO(k)FLUORANTENQ -

BENZO(gh))PERILENO -

INDENO(T,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAH -

SELENIO -

CLORETOS -

TETRACLORQETENO -

TRICLOROETENO -

SOMA TETRA E TRICLOROETENO -

CLOROFORMIO -

BROMOFORMIO -

BROMODICLOROMETANQ -

DIBROMOCLOROMETANO -

SOMA TRIHALOMETANCS -

SODIO -

SULFATOS -

a-TOTAL -

RTOTAL -

DOSE INDICATIVA TOTAL -

RADAQ -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: 5. SEBASTIAO

NOTA 2: Parametro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Informacdo complementar relativa & averiguagio das situac8es de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

ﬂ{residente: (nome e assinatura) _

)

i

Data da publicitagdo:




Mantelgas

0 Coracao da Serra da Estrela

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO VALE DE AMOREIRA DO CONCELHO DE

MANTEIGAS

EDITAL n.2 1/2016

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verifica¢do da qualidade da dgua da rede
piiblica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

12 TRIMESTRE 2016
01 Janeiro a
31 Margo

Valores obtidos

N.° Andlises PCQA

Valor % de
| Paramet idades) Paramétrico N.°de Andlises | % Cumprimento Anélises
; migtros (nidades (VP) fixadono|  Valor Valor | syperiores ao VP do VP Agendadas|  Resizadas spe
| DL 306/2007 minimo méximo realizadas
Pesquisa e quantificagéo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 2 2 100
Pesquisa e quantiﬁcagé_g_ge Coliformes totais 0 0 0 0 100 2 2 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 0,5 0,5 0 100 2 2 100

ALUMINIO -

AMONIO -

Quantificagdo de numero de coldnias a 22°C -

Quantificagdo de nimero de coldnias a 36°C -

CONDUTIVIDADE -

Pesquisa e quantificagdo de Clostridium perfri

COR -

pH -

MANGANES -

NITRATOS -

OXIDABILIDADE -

CHEIRO -

SABCR -

TURVAGAO -

NITRITOS -

FERRO -

ANTIMONIO -

ARSENIO -

BENZENO -

BENZO{(a)PIRENC -

BORO -

BROMATOS -

CADMIO -

CALCIO -

CHUMBO -

CIANETOS -

COBRE -

CROMIO -

1,2-DICLOROETANO -

DUREZA TOTAL -

Pesquisa e quantﬁcagéo de Enterococos -

FLUORETOS -

MAGNESIO -

MERCURIO -

NIQUEL -

BENZO(b)FLUORANTENO -

BENZO(k)FLUORANTENO -

BENZO(gh))PERILENO -

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAH -

[SELENIO -

CLORETOS -

TETRACLOROETENO -

TRICLOROETENO -

SOMA TETRA E TRICLOROETENO -

CLOROFORMIO -

BROMOFORMIO -

BROMODICLOROMETANO -

DIBROMOCLOROMETANO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

SODIO -

SULFATOS -

o-TOTAL -

R-TOTAL -

DOSE INDICATIVA TOTAL -

RADAQO -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: VALE DE AMOREIRA

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) anafisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Informagéio complementar relativa 3 averiguagdo das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

D/presidente: (nome e assinatura)

Data da publicitagio:




