l 5 - i CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
i i NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO CARVALHEIRA DO CONCELHO DE EDITAL n.2 2/2016
Mantelcas
0 Coracao da Serra da Estrela
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede 22 TRIMESTRE 2016
publica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 Abril 2
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARY). 30 Junho
Valores obtidos N.° Andlises PCQA

J‘ P Val:trr'co N.°de Andlises % Cumprimento e
| Pardmetros (unidades; aramet Sk S Anélises
' { ) “I;T.) ;iuxsé;:gol;o m\‘ir::?r:o m‘ﬂz:q superiores ao VP do VP Agendadas | Realizadas ioallzadin
Pesquisa e quantificacdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 3 3 100
Pesquisa e quantificacio de Coliformes totais 0 0 0 0 100 3 3 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mgll. CI2 0,3 0,7 0 100 3 3 700
ALUMINIC - pg/L Al 200 <30(.9.) | <30(.q.) 0 100 1 1 100
AMONIO - mg/L NH4 0,50 | <0,1(l.9.) | <0,1(L.a.) 0 100 1 1 100
Quantificagdo de numero de colonias a 22°C -| Alteragao Andao detectadao detectag 0 100 1 1 100
Quantificagdo de nimero de colonias a 36°C Alteracdo Andao detectadao detectad 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE - pS/cm 2500 57 57 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagao de Clostridium perfri 0 0 0 0 100 1 1 100
COR - mg/L escala Pt/Co 20 8 8 0 100 1 1 100
pH - Unidades de pH 6,5-9,0 17,0 (22°C)7,0 (22°C 0 100 1 1 100
MANGANES - pg/L Mn 50 11 11 0 100 1 1 100
|[NITRATOS -

OXIDABILIDADE - mg/L 02 5 <1,0(Lq) | <1.90.0.) 0 100 1 1 100
CHEIRO - Factor de Diluicdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
SABOR - Factor de Diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
[TURVACAO - UNT 2 0,7 0,7 0 100 1 1 100
NITRITOS - mg/L NO2 0,5 <0,04(l.9.) | <0,04(l.q.) 0 100 1 1 100
FERRO - pg/L Fe 200 2,9e+2 2,9e+2 1 0 1 1 100
ANTIMONIO -

ARSENIO -

BENZENO -

EﬂZO(a)PIRENO - 0,0060(L.q.k0,0060(l.q. 0 100 1 1 100
BORO -

BROMATOS -

CADMIO -

CALCIO - mg/L Ca 6,3 6,3 0 100 1 1 100
CHUMBO - pg/L Pb 10 1,4 1.4 0 100 1 1 100
CIANETOS -

COBRE - mg/L Cu 2,0 0,033 0,033 0 100 1 1 100
CROMIO -

1,2-DICLOROETANO -

DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 18 18 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagao de Enterococos - U 0 0 0 0 100 1 1 100
FLUORETOS -

MAGNESIO - mg/L Mg <2,0(.9.} | <2,0(l.q.) 0 100 1 1 100
MERCURIO -
[NIQUEL - o i 20 <5(la.) | <5(lq) 0 100 1 1 100
BENZO(b)FLUORANTENO - 0,0060(1.9.k0,0060(1.q. 0 100 1 1 100
[BENZO(K)FLUORANTENO - £0,0060(1.9.]0,0060(l.q. 0 100 1 1 100
BENZO(ghi)PERILENO - <0,006(l.q.){<0,006(l.g.) 0 100 1 1 100
INDENO(1,2,3-cd)PIRENO - <0,012(1.q.){<0,012{l.q.) 0 100 1 1 100
SOMA PAH - <0,012(1.q.)[<0,012(lq. 0 100 1 1 100
[SELENIO -

CLORETOS -

TETRACLOROETENO -

TRICLOROETENOQ -

SOMA TETRA E TRICLOROETENO -

CLOROFORMIO - pg/L - 2,05 2,05 0 100 1 1 100
BROMOFORMIO - pg/l <0,20(l.g.) | <0,20{l.q.) 0 100 1 1 100
BROMODICLOROMETANO - pg/L 1,54 1,54 0 100 1 1 100
DIBROMOCLOROMETANO - pug/L -— 1,32 1,32 0 100 1 1 100
SOMA TRIHALOMETANOS - ug/L 100 pg/L 4,91 4,91 0 100 1 1 100
SODIO -

SULFATOS -

a-TOTAL -

RB-TOTAL -

DOSE INDICATIVA TOTAL -

RADAO - Bq/L 500 23,8 23,8 0 100 1 1 100

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: CARVALHEIRA

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Informacdo complementar relativa  averiguacdo das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

/presldente: {nome e assinatura)

Data da publicitacio:




—
‘ 5 e CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
e NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO FONTE SANTA DO CONCELHO DE EDITAL n.2 2/2016
Manteiras
0 Coracao da Serra da Estrela
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificacio da qualidade da dgua da rede 12 TRIMESTRE 2016
publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 Abril a
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 30 Junho
Valores obtidos N.” Anédlises PCQA
: P Val9:| N.° de Anall % Cumpriment Hice
aramétrico .° de Andlises % Cumprimento 2
! Parametros (unidades) “g? ;:;Eg:or;o m\i'::::o m\;ilii:o superiores ao VP do VP Agendadas S diteaiian r:;iézll:ds:s
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 3 3 100
Pesquisa e quaﬁﬁca;ﬁo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 3 3 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 0,3 0,8 0 100 3 3 100
ALUMINIO - pa/L Al 200 <30(.9.) | <30(L.q.) 0 100 1 1 100
AMONIO - ma/L NH4 0,50 <0,1(l.9.) | <0,1(l.q.) 0 100 1 1 100
Quantificagdo de nimero de colonias a 22°C -] Alteragao Ani 9 9 0 100 1 1 100
Quantificagdo de numero de colonias a 36°C -J Alteragdo Ani 17 17 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE - pS/cm 2500 42 42 0 100 1 1 100
Pesquisa e quanﬁcagéo de Clostridium perfri 0 0 0 0 100 1 1 100
COR - mg/L escala PVCo 20 <5(l.g.) <5(l.g.) 0 100 1 1 100
pH - Unidades de pH 6,5-9,0 7,0 (22°C)|7,0 (22 °C 0 100 1 1 100
MANGANES - ug/L Mn 50 <10(.g.) | <10(.g.) 0 100 1 1 100
NITRATOS -
OXIDABILIDADE - mg/L 02 5 <1,9(Lg.) | <1,9(.q.) 0 100 1 1 100
CHEIRO - Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
SABOR - Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
TURVACAO - UNT 4 <0,5(Lq.) | <0,5(l.9.) 0 100 1 1 100
[NITRITOS - mg/L NOZ 0.5 <0,04(l.9.)] <0,04(1.q.) 0 100 1 1 100
FERRO - pg/L Fe 200 <40(.9.) | <40(L.q.) 0 100 1 1 100
ANTIMONIO -
ARSENIO -
BENZENO -
BENZO{a)PIRENOC - K0,0060(1.9.F0,0060(1.0. 0 100 1 1 100
BORO -
BROMATQS -
CADMIO -
CALCIO - mg/L Ca 5,6 5.6 0 100 1 1 100
CHUMBO - ug/L Pb 10 <1,0(La.) | <1.0(Lg.) 0 100 1 1 100
CIANETOS -
COBRE - mg/L Cu 2,0 0,025 0,025 0 100 1 1 100
[CROMIO -
1,2-DICLOROETANO -
DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 - 15 15 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Enterococos - U 0 0 0 4] 100 1 1 100
[FLUORETOS -
MAGNESIO - mg/lL. Mg <2,00.9.) | <2.0(.9.) 0 100 1 1 100
MERCURIO -
NIQUEL - pg/L Ni 20 <5(L.q.) <5(L.g.) 0 100 1 1 100
BENZO(b)FLUORANTEND - K0,0060(1-9.£0,0060(q. 0 100 1 1 100
BENZO(K)FLUORANTENO - <0,0060(1.9.0,0060(1.q. 0 100 1 1 100
BENZO(ghi)PERILENO - <0,006(1.9.)]<0,006(l.q.) 0 100 1 1 100
INDENO(1,2,3-cd)PIRENO - <0,012(1.9.)|<0,012(l.q.) 0 100 1 1 100
SOMA PAH - <0,012(1.9.){<0,012(Lq.) 0 100 1 1 100
SELENIO -
CLORETOS -
TETRACLOROETENO -
TRICLOROETENO -
SOMA TETRA E TRICLOROETENO -
CLOROFORMIO - pg/L 1,21 1,21 0 100 1 1 100
BROMOFORMIO - g/l <0,20(l.9.) | <0,20(l.q.) 0 100 1 1 100
BROMODICLOROMETANO - pg/L S 0,57 0,57 0 100 1 1 100
DIBROMOCLOROMETANO - pg/L - 0,25 0,25 0 100 1 1 100
SOMA TRIHALOMETANOS - pg/L 100 pg/L 2,03 2,03 0 100 1 1 100
SODIO -
SULFATOS -
a-TOTAL -
R-TOTAL -
DOSE INDICATIVA TOTAL -
RADAQ - Bg/L 500 93,2 93,2 0 100 1 1 100

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: FONTE SANTA

NOTA 2: Pardmetra (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Informagdo complementar relativa 3 averiguacdio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

i(,_ id (nome e

Data da publicitagdo:




— :
Camara Municpal CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
I I I a n '[ e I Q a S NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO FORNEAS DO CONCELHO DE MANTEIGAS EDITAL n.2 2/2016
O Coracao da Serra da Estrela
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede 12 TRIMESTRE 2016
publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 Abril a
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 30 Junho
Valores obtidos N.° Analises PCQA
Par::alzt:fcu N.° de Analises % Cumprimento Tede
Parametros (unidades 3 Analises

Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 3 3 100
Pesquisa e quantificagio de Coliformes totais 0 0 0 0 100 3 3 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 -— 0,4 0,7 0 100 3 3 100
ALUMINIO - pg/L Al 200 <30(L.q.) | <30(.g.) 0 100 1 1 100
AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,1(Lq.) | <0,1(lg.) 0 100 1 1 100
Quantificagao de nimero de coidnias a 22°C -] Alteracao Andao detectadao detecta 0 100 1 1 100
Quantificagio de nimero de col6nias a 36°C - Alteraco Andao detectadiao detectac 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE - ps/cm 2500 58 58 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificacio de Clostridium perfri 0 0 0 0 100 1 1 100
[COR - mglL escala Pt/Co 20 <5(.9.) | <5(L.a.) 0 100 1 1 100
pH - Unidades de pH 6,5-9,0 16,9 (22°C)6,9 (22°C 0 100 1 1 100
MANGANES - pg/L Mn 50 <10(.q.) <10(l.q.) 0 100 1 1 100
NITRATOS -

OXIDABILIDADE - mg/L 02 5 <1,9(Lg.) | <1,9(Lg.) 0 100 1 1 100
CHEIRO - Factor de Diluigio 3 <1 <1 0 100 1 1 100
SABOR - Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
TURVAGAQO - UNT 4 <0,5(L.q.) | <0,5(l.9.) 0 100 1 1 100
}NITRITOS - mg/L NO2 0,5 <0,04(l.9.) | <0,04(L.q.) 0 100 1 1 100
FERRO - pg/L Fe 200 110 110 0 100 1 1 100
ANTIMONIO -

ARSENIO -

BENZENO -

BENZO(a)PIRENO - <0,0060(I.9.J0,0060(L.g. 0 100 1 1 100
BORO -

BROMATOS -

CADMIO -

CALCIO - mg/L Ca - 5,6 5,6 0 100 1 1 100
CHUMBO - pg/L Pb 10 <1,00.9.) | <1,0(.q.) 0 100 1 1 100
CIANETOS -

COBRE - mg/L Cu 2,0 <0,010(L.g.){<0,010(1.q. 0 100 1 1 100
CROMIO -

1,2-DICLOROETANO -

DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 e 18 18 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagao de Enterococos - U 0 0 0 0 100 1 1 100
FLUORETOS -

MAGNESIO - mg/L Mg <2,00.9.) | <2,0(l.q.) 0 100 q 1 100
[MERCURIO -

NIQUEL - pg/L Ni 20 <5(Lq.) <5(l.q.) 0 100 1 1 100
BENZO(b)FLUORANTENO - 0,0060(1.9.J0,0060(1.q. 0 100 1 1 100
BENZO(k)FLUORANTENO - <0,0060(1.9.k0,0060(1.q. 0 100 1 1 100
BENZO(ghi)PERILENO - <0,006(1.g.)] <0,006(L.q.) 0 100 1 1 100
INDENO(1,2,3-cd)PIRENO - <0,012(L.g.)]<0,012(l.q. 0 100 1 1 100
SOMA PAH - <0,012(1.9.){<0,012(l.q. 0 100 1 1 100
SELENIO -

CLORETOS -

TETRACLOROETENO -

TRICLOROETENO -

SOMA TETRA E TRICLOROETEND -

CLOROFORMIO - pg/L — 1,09 1,09 0 100 1 1 100
BROMOFORMIO - pg/L <0,20(Lq.) | <0,20(l.q.) 0 100 1 1 100
BROMODICLOROMETANO - pg/L --- 1,03 1,03 0 100 1 1 100
DIBROMOCLOROMETANO - g/l 1,01 1,01 0 100 1 1 100
SOMA TRIHALOMETANOS - pg/L 100 pg/L 3,13 3,13 0 100 1 1 100
SODIO -

SULFATOS -

a-TOTAL -

R-TOTAL -

DOSE INDICATIVA TOTAL -

RADAO - Bg/L 500 16,6 16,6 0 100 1 1 100

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: FORNEAS

NOTA 2: Parémetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Infarmagdo complementar relativa 2 averiguacdo das situacbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

P/presidente: (nome e assinatura)

Data da publicitagdo:




’ 5 4 ) CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
polligbndgniag NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO RESERVATORIO NOVO DO CONCELHO DE EDITAL n.2 2/2016
Manteiras
0 Coracao da Serra da Estrela
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede 12 TRIMESTRE 2016
publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 Abril 2
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 30 Junho
Valores obtidos N.° Analises PCQA
P :;'gtrrico N.° de Analises % Cumprimento % do
Parédmetros (unidades AL i L Anidlises
; { ) (\E',FI‘-) :U’:’ggox;o m";:::o m‘;ili‘:rrno superiores ao VP do VP Agendadas | Realizadas realizatiod
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificacio de Coliformes totais 0 0 0 0 100 1 1 100
[CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 0,4 0.4 0 100 1 1 100
ALUMINIO - pg/L Al 200 <30(l.9.) <30(l.g.) 0 100 1 1 100
AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,1(L.9.) | <0,1(Lg.) 0 100 1 1 100
Quantificacdo de numero de colénias a 22°C -| Alteragao Andao detecta d0 detecta 0 100 1 1 100
Quantificagdo de nimero de colénias a 36°C - Alteracdo Andao detectadao detectad 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE - pS/cm 2500 37 37 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagao de Glostidium periri 0 0 0 0 100 1 1 100
COR - mg/L escala Pt/Co 20 <5(1.9.) <5(l.9.) 0 100 1 1 100
pH - Unidades de pH 6,5-9.0 |70 (22°C)|7,0 (22°C 0 100 1 1 100
MANGANES - pg/l Mn 50 <10(.9.) | <10(L.g.) 0 100 1 1 100
NITRATOS -
OXIDABILIDADE - mg/L 02 5 <1,9(La.) | <1.9(l.q.) 0 100 1 1 100
CHEIRO - Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
SABOR - Factor de Diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
TURVACAO - UNT 4 <0,5(L.g.) | <0,5(l.9.) 0 100 1 1 100
[NITRITOS - mg/L NOZ 0,5 <0,04(Lq.) | <0,04(l.q.) 0 100 1 1 100
FERRO - pg/L Fe 200 <40(.g.) | <40(.q.) 0 100 1 1 100
ANTIMONIO -
ARSENIO -
BENZENO -
BENZO(a)PIRENO - 0,0060(1.9.k0,0060(1.q. 0 100 1 1 100
BORO -
[EROMATOS -
CADMIO -
CALCIO - mglL Ca 4,0 4.0 0 100 1 1 100
CHUMBO - pg/L Pb 10 <1,0(Lg9.) | <1,0{l.g.) 0 100 1 1 100
CIANETOS -
COBRE - mg/L Cu 2,0 0,030 0,030 0 100 1 1 100
CROMIO -
1,2-DICLOROETANO -
DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 --- 10 10 0 100 1 1 100
Pesquisa e qumﬁcacéc de Enterococos - U 0 0 0 0 100 1 1 100
FLUORETOS -
MAGNESIO - mg/L Mg --- <2,0(l.g.) | <2,0(.q.) 0 100 1 1 100
MERCURIO -
[NTQUEL - gL i 20 <5(.q) | <5(la) 0 100 7 1 700
BENZO(b)FLUORANTENO - 0,0060(1.9.k0,0060(1.q. 0 100 1 1 100
BENZO(k)FLUORANTENO - <0,0060(.9.0,0060(1.q. 0 100 1 1 100
BENZO(ghi)PERILENO - <0,006(1.q.){<0,006(l.q. 0 100 1 1 100
INDENO(1,2,3-CA)PIRENO - <0,012(l.9.){<0,012(l.q.) 0 100 1 1 100
SOMA PAH - <0,012(.9.)[<0,012(L.q. 0 100 1 1 100
SELENIO -
CLORETOS -
TETRACLOROETENO -
TRICLOROETENO -
SOMA TETRA E TRICLOROETENO -
CLOROFORMIO - pg/L 2,86 2,86 0 100 1 1 100
BROMOFORMIO - pg/L e <0,20(l.q.) | <0,20(l.g.) 0 100 1 1 100
BROMODICLOROMETANO - pg/L - 0,92 0,92 0 100 1 1 100
DIBROMOCLOROMETANO - pg/L 0,39 0,39 0 100 1 1 100
SOMA TRIHALOMETANOS - pg/L 100 pg/L 4,17 4,17 0 100 1 1 100
SODIO -
SULFATOS -
a-TOTAL -
R-TOTAL -
DOSE INDICATIVA TOTAL -
RADAQ - Bag/L 500 <10,0(l.g.) ] <10,0(l.q.) 0 100 1 1 100
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: RESERVATORIO NOVO
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)
Informagdo complementar relativa & averiguacdo das situagbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
e Data da publicitacio:

Oﬁ'esidente: {nome e assinatura)




f 5 ) ‘ CONTROLOQ DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
m gk NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO RESERVATORIO VELHO DO CONCELHO DE EDITAL n.2 2/2016
a n[ e I Q a S MANTEIGAS
0 Corecao da Serra da Estrela
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificacio da qualidade da dgua da rede 12 TRIMESTRE 2016
piiblica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 Abril a
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 30 Junho
Valores obtidos N.° Andlises PCQA
P V:':;trrico N.° de Analises % Cumprimento % do
Parémetros (unidades e ; Analises

Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 1 1 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 - 0,4 0.4 0 100 1 1 100
ALUMINIO - pg/L Al 200 <30(l.g.) | <30(L.q.) 0 100 1 1 100
AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,1(Lg.) | <0,1(L.q.) 0 100 1 1 100
Quanlificagao de NUMero de colonias a 22°C - Alteragao An 34 34 0 100 1 1 100
Quantificagdo de nimero de colonias a 36°C - Alteragao An 31 31 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE - pS/cm 2500 41 41 0 100 1 1 100
Pesquisa e quﬁt?ﬁcagéo de Clostridium perfri 0 0 0 0 100 1 1 100
COR - mg/L escala Pt/Co 20 <5(L.g.) <5(1.q.) 0 100 1 1 100
pH - Unidades de pH 6.5-9,0 16,9 (22°C)6,9 (22 °C 0 100 1 1 100
MANGANES - pg/L Mn 50 <10(l.g.) | <10({Lq.) 0 100 1 1 100
NITRATOS -
OXIDABILIDADE - mg/L 02 5 <1.9(la.) | <1.9(l.9.) 0 100 1 1 100
CHEIRO - Factor de Diluicdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
SABOR - Factor de Diluigio 3 <1 <1 0 100 1 1 100
TURVAGAQO - UNT 4 <0,5(Lg.) | <0,5(l.q.) 0 100 1 1 100
[NITRITOS - mg/L NO2Z 0.5 <0,04(1.q.) | <0,04{l.q.) 0 100 1 1 100
FERRO - pg/L Fe 200 <40(.9.) | <40(Lg.) 0 100 1 1 100
ANTIMONIO -
ARSENIO -
BENZENO -
BENZO(a)PIRENQO - <0,0060(1.9.k0,0060(l.q. 0 100 1 1 100
BORO -
BROMATOS -
CADMIO -
CALCIO - mg/L Ca - 6,3 6,3 0 100 1 1 100
CHUMBO - ug/L Pb 10 <1,0(Lg.) | <1,0(.q.) 0 100 1 1 100
CIANETOS -
[COBRE - ma/L Cu 2,0 0,025 0,025 0 100 1 1 100
CROMIO -
1,2-DICLOROETANO -
DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 16 16 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Enterococos - U 0 0 0 0 100 1 1 100
FLUORETOS -
MAGNESIO - mg/L Mg <2,0(l.9.) | <2,0(.9.) 0 100 1 1 100
MERCURIO -
NIQUEL - pg/L Ni 20 <5(L.q.) <5(1.9.) 0 100 1 1 100
BENZO(b)FLUORANTENO - 0,0060(.9.k0,0060(1.q. 0 100 1 1 100
BENZO(k)FLUORANTENO - <0,0060(1.9.<0,0060(L.q. 0 100 ] 1 100
BENZO(ghi)PERILENO - <0,006(1.9.)]<0,006(.q.) 0 100 1 1 100
INDENO(1,2,3-cd)PIRENO - <0,012(l.9.)]<0,012(L.q. 0 100 1 1 100
SOMA PAH - <0,012(L.9.){<0,012(l.q.) 0 100 1 1 100
SELENIO -
CLORETOS -
TETRACLOROETENO -
TRICLOROETENO -
SOMA TETRA E TRICLOROETENO -
CLOROFORMIO - pg/L — 1,24 1,24 0 100 1 1 100
BROMOFORMIO - pg/L — <0,20(L.g.) | <0,20(Lq.) 0 100 1 1 100
BROMODICLOROMETANO - pg/L 0,568 0,58 0 100 1 1 100
DIBROMOCLOROMETANO - pa/L 0,25 0,25 0 100 1 1 100
SOMA TRIHALOMETANOS - pg/L 100 pg/L 2,07 2,07 0 100 1 1 100
SODIC -
SULFATOS -
a-TOTAL -
R-TOTAL -
DOSE INDICATIVA TOTAL -
RADAQ - Bg/L 500 95,2 95,2 0 100 1 1 100

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: RESERVATORIO VELHO

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Informagdo complementar relativa A averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

L{: idente: (nome e

Data da publicitagio:
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l 5[_ S CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Pl o il NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO S. SEBASTIAO DO CONCELHO DE EDITAL n.2 2/2016
I I Ian[elqas MANTEIGAS
0 Coracao da Serra da Estrela
Em conformidade com o Decreto-Lei n,2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se  verificacio da qualidade da dgua da rede 12 TRIMESTRE 2016
publica, através de anélises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 Abril 2
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 30 Junho
Valores obtidos N.° Analises PCQA
! Par::-nl;rrlno N.° de Analises % Cumpriment %de
+ ; n e 9 nto
! Parametros; (Unfdadcs) {VP) fixado no| ~ Valor Valor superiores ao VP 3o VP Agendadas | Reslizadas | Andlses
DL 306/2007 | Minimo maximo realizadas

Pesquisa e quantificacdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 1 1 100
Pesquisa e quanﬁ'ﬁcaqéo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 1 1 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 - 0,2 0,2 0 100 1 1 100
ALUMINIO - pgiL Al 200 <10(lg.) | <10(.g.) 0 100 1 1 100
AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,7(.g.) | <0,1(l.q.) 0 100 1 1 100
Quantificag@o de nlimero de colonias a 22°C - Alteracdo Andao detectadzo detectad 0 100 1 1 100
Quantificagdo de ndmero de colénias a 36°C -] Alteracao Angao detectadao detectad 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE - pSiem 2500 29 29 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantﬁ_cagéo de Clostridium perfri 0 0 0 0 100 1 1 100
COR - mg/L escala Pt/Co 20 5 5 0 100 1 1 100
pH - Unidades de pH 6,590 7,2 (22°C){7,2 (22°C 0 100 1 1 100
MANGANES - pg/L Mn 50 0,89 0,89 0 100 1 1 100
NITRATOS - ma/L NO3 50 <4(.g) | <a(l.q) 0 100 1 1 100
OXIDABILIDADE - mg/L 02 5 <1,9(Lg.) | <1,9(Lq.) 0 100 1 1 100
CHEIRO - Factor de Diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
SABOR - Factor de Dilui¢ao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
[TURVAGAO - UNT ] <0,5(1.9.) | <0,5(L.q.) 0 100 1 1 100
NITRITOS - mg/L NO2 0,5 <0,04(l.q.) | <0,04(l.q.) 0 100 1 1 100
FERRO - pg/L Fe 200 8,1 8.1 0 100 1 1 100
ANTIMONIO - ug/L Sb 5,0 <1,0(Lg.) | <1,0(l.q.) 0 100 1 1 100
ARSENIO - pg/L As 10 <1,0(.g.) | <1,0(l.a.) 0 100 1 1 100
BENZENO - pg/L C6HB 1.0 <0,20(1.9.) | <0,20(.q.) 0 100 1 1 100
BENZO(a)PIRENO - 0,0060(1.9-0,0060(L.q. 0 100 g 1 100
!BORO - mg/L B 1,0 <0,010(l.q.){<0,010(L.q.) 0 100 1 1 100
BROMATOS - pgiL BrOa 10 <5,00Lg.) | <5,0(La) 0 100 1 1 100
CADMIO - pg/L Cd 5,0 <0,40(l.9.}| <0,40(Lq.) 0 100 1 1 100
CALCIC - mg/L Ca — 3,2 3,2 0 100 1 1 100
CHUMBO - pg/L Pb 10 <1,0(.g.) | <1,0(l.q.) 0 100 1 1 100
CIANETOS - pg/L CN 50 <5(.a.) | <5(Lg.) 0 100 1 1 100
COBRE - mg/L Cu 2,0 0,0052 0,0052 0 100 1 1 100
CROMIO - pgiL Cr 50 <1,0(L.a.) | <1,0{.q.) 0 100 1 1 100
1,2-DICLOROETANO - pg/L CICH2CH2CI 3,0 <0,750(I.9.){<0,750(l.q.) 0 100 1 1 100
[DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 8,0 8,0 0 100 1 1 100
Pesquisa e guantificagéo de Enterococos - U 0 0 0 0 100 1 1 100
FLUORETOS - mg/lL F 75 <0,4(L.9.) | <0,4(.q.) 0 100 1 1 100
MAGNESIO - mg/L Mg - <2,0(Lg.) | <2,0(l.q.} 0 100 1 1 100
MERCURIO - pg/L Hg 1 <0,010(1.9.)]<0,010(l.g.) 0 100 1 1 100
NIQUEL - pa/L Ni 20 <2,001.9.) | <2,0(.q.) 0 100 1 1 100
BENZO(b)FLUORANTENO - £0.0060(1.0.k0,0060(l.q. 0 100 1 1 100
BENZO(k)FLUORANTENO - <0,0060(1.9.k0,0060(l.q. 0 100 1 1 100
BENZO(ghi)PERILENO - <0,006(1.q.)|<0,006(l.g.) 0 100 1 1 100
INDENO(1,2,3-cd)PIRENO - <0,012(l.9.)]<0,012(Lq. 0 100 1 1 100
SOMA PAH - <0,012(L.g.1<0,012(Lq.) 0 100 1 1 100
SELENIO - pglt Se 10 <1,0(.a.) [ <1,0(L.q) 0 100 1 1 100
CLORETOS - mg/L Cl 250 12 12 0 100 1 1 100
TETRACLOROETENO - poll <0,20(..9.) | <0,20{l.q.) 0 100 1 1 100
TRICLOROETENO - pg/L <0,10(.9.)] <0,10(.q.) 0 100 1 1 100
SOMA TETRA E TRICLOROETENO - pg/t. 10 pg/L <0,30(l.9.)}| <0,30(l.q.) 0 100 1 1 100
CLOROFORMIO - po/L <0,10{.9.)] <0,10(l.q.) 0 100 1 1 100
BROMOFORMIO - L - <0,20(l.q.) | <0,20(L.q.) 0 100 1 1 100
BROMODICLOROMETANO - pg/L <0.10M1 <0,10(l.q.) 0 100 1 1 100
DIBROMOCLOROMETANO - pg/L —-- <0,10(l.g.) | <0,10(l.g.) 0 100 1 1 100
SOMA TRIHALOMETANOS - bgit 100 pg/L <0.50(l.g.) | <0,50(Lq.) 0 100 1 1 100
SODIO - mg/L Na 200 3,73 3,73 0 100 1 1 100
SULFATOS - mg/L SO4 250 <10{Lg.) | <10(l.qg. 0 100 1 1 100
a-TOTAL - BgiL --- <0,05(L.g.) | <0,05(l.q.) 0 100 1 1 100
R-TOTAL - Bq/L 1,0 <0,10(l.g.) | <0,10(l.q.) 0 100 1 1 100
DOSE INDICATIVA TOTAL - mSv/ano 0,10 <0,10 mSv|<0,10 mSv 0 100 1 1 100
RADAO - Bag/L 500 12,4 12,4 0 100 1 1 100

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: 5. SEBASTIAC

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Informagdo complementar relativa 4 averiguagio das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

ofresidente: (nome e assinatura),

Data da publicitagdo:




l 5 N CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
el s NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO VALE DE AMOREIRA DO CONCELHO DE EDITAL n.2 2/2016
Manteiras e
0 Coracao da Serra da Estrela
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede 12 TRIMESTRE 2016
puiblica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 Abril a
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 30 Junho
Valores obtidos N.° Anélises PCQA
Par::llztrrico N.° de Analises % Cumprimento %.de

| Parametros (unidades. o Analises
Pesquisa e quantificagao de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 1 1 100
Pesquisa e guantificagéo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 1 1 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 0,4 0,4 0 100 1 1 100
ALUMINIO - pg/L Al 200 <30(Lq.) | <30(Lg.) 0 100 1 1 100
AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,1(l.g.) | <0,1¢l.q.) 0 100 1 1 100
Quantﬁcagéo de numero de colonias a 22°C -JAfteracao Andao detectadao detectad 0 100 1 1 100
Quantificagdo de numero de col6nias a 36°C -] Alteragao Andao detectadao detectad 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE - uS/cm 2500 57 57 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagéo de Clostridium perfri 0 0 0 0 100 1 1 100
COR - mg/L escala Pt/Co 20 20 20 0 100 1 1 100
pH - Unidades de pH 6,590 [69 (22 °C 6,9 (22°C 0 100 1 1 100
MANGANES - pg/L Mn 50 11 11 0 100 1 1 100
NITRATOS -

OXIDABILIDADE - mg/L O2 5 <1,9(Lg.) | <1,9(Lq.) 0 100 9 1 100
CHEIRO - Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
SABOR - Factor de Diluido 3 <1 <1 0 100 1 1 100
TURVACAO - UNT 4 2 2 0 100 1 1 100
[NITRITOS - mg/L NO2 0,5 <0,04(Lg.) | <0,04(.q.) 0 100 1 1 100
[FERRO - pgll Fe 200 2,0e+2 | 2.0e+2 0 100 1 1 100
ANTIMONIO -

ARSENIO -

BENZENO -

BENZO(a)PIRENQ - <0,0060(l.9.k0,0060(l.q. 0 100 1 1 100
BORO -

[BROMATOS -

CADMIO -

CALCIO - mg/L Ca - 4,8 4.8 0 100 1 1 100
CHUMBO - pg/L Pb 10 1,0 1,0 0 100 1 1 100
CIANETOS -

COBRE - mg/L Cu 2,0 0,031 0,031 0 100 1 1 100
[CROMIO -

1,2-DICLOROETANO -

DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 18 18 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantﬁ?agéo de Enterococos - U 0 0 0 0 100 1 1 100
FLUORETOS -

MAGNESIO - mg/L Mg <2,001a.) | <2,0{Lq) 0 100 1 1 100
MERCURIO -

NIQUEL - pg/L Ni 20 <5(L.g.) <5(L.q.) 0 100 1 1 100
BENZO(b)FLUORANTENO - <0,0060(1.g.k0,0060(l.q. 0 100 1 1 100
BENZO(k)FLUORANTENO - K0,0060(1.9.0,0060(l.g. 0 100 1 1 100
1BENZO(ghi)PERILENO - <0,006(1.9.)] <0,006(l.q. 0 100 1 1 100
INDENO(1,2,3-cd)PIRENO - <0,012(1.9.){<0,012(Lq. 0 100 1 1 100
SOMA PAH - <0,012(1.9.)]<0,012(l.q.) 0 100 1 1 100
SELENIO -

CLORETOS -

TETRACLOROETENQ -

TRICLOROETENO -

SOMA TETRA E TRICLOROETENO -

CLOROFORMIO - pg/L - 1,97 1,97 0 100 1 1 100
BROMOFORMIO - pg/L <0,20(..q.) | <0,20(Lq.) 0 100 1 1 100
BROMODICLOROMETANO - pa/L 1,50 1,50 0 100 1 1 100
DIBROMOCLORCMETANO - pg/L -~ 1,35 1,35 0 100 1 1 100
SOMA TRIHALOMETANOS - pg/L 100 pg/L 4,82 4,82 0 100 1 1 100
SODIO -

SULFATOS -

a-TOTAL -

R-TOTAL -

DOSE INDICATIVA TOTAL -

RADAO - Bg/L 500 18,5 18,5 0 100 1 1 100

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: VALE DE AMOREIRA

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG}

Informagdo complementar relativa 4 averiguacdo das situacBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Data da publicitagdo:

’ O/presidente:(nomee asslnatuﬂ/ﬂ/ )72\
—




