w
_&\ CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
M AN TE I G AS NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MANTEIGAS EDITAL n.2 2/2018
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagio da qualidade da dgua da rede 22 TRIMESTRE 2018
puiblica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 abril a
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 30 junhe
Valores obtidos N.° Anélises PCQA
Valor . ! % de
Parametros (unidades) (::;aﬂr:('i::lc:o Valor Valor s':;;e.:;:-\eléla':e\; * cu:;:,p\r;;‘ . PO o Andlises
DL 306/2007 minimo méximo
pH - Unidades de pH 6,595 6,9 (22°C)6,9 (22 °C) 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagao de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 3 3 100
Pesquisa e uantificacao de Coliformes totais 0 0 0 0 100 3 3 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L Ci2 -~ 0,4 07 0 100 3 3 100
AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,1(.g9.) | <0,1(l.q.) 0 100 1 1 100
Quantificacao de niimero de colonias a 22°C -| Alteragéo Anﬁo detectadso detectad 0 100 1 1 100
Quantificagao de namero de coldnias a 36°C - Alterg_géo Andao detectacjzo detectad 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE {a 20°C) - pS/cm 2500 46 46 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagao de Clostridium perfri 0 0 0 0 100 1 1 100
COR - mg/L escala Pt/Co 20 <5(lg.) <5(l.q.) 0 100 1 1 100
FERRO - pg/lL Fe 200 <40(I.q.) <40(l.g.) 0 100 1 1 100
NITRITOS - mg/L NO2 0,5 <0,04(l.q.) | <0.04(l.q.) 0 100 1 1 100
OXIDABILIDADE - mg/L O2 5 <1,9(l.g.) | <1,9(l.q.) 0 100 1 100
CHEIRO, a 25°C - Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
[SABOR, a 25°C - Faclor de Diluicao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
[TURVAGAO - UNT 4 <0.50.4.) | <0,5(.4.) 0 100 1 1 100
BENZO(a)PIRENC - pg/L 0,01 <0,006(1.9.)]<0,006(l.g.) 0 100 1 1 100
Pesquisa e quagﬁﬂcaqéo de Enterococos - U 0 0 0 0 100 1 1 100
BENZO(b)FLUORANTENO - pgil - <0,010(1.9.)]<0,010(l.q.) 0 100 1 1 100
BENZO(k)FLUORANTENO - pg/L — <0,010(1.9.)]<0,010(l.q.) 0 100 1 1 100
BENZO(ghi)PERILEND - pg/L —- <0,010(1.9.)]<0,010(L.g. 0 100 1 1 100
TNDENO(1,2,3-Ca)PIREND - pgiL --- <0,020(1.9.)]<0,020(l.g.) 0 100 1 1 100
CLORQFORMIO - pa/L <7(L9.) <7(l.9.) 0 100 1 1 100
BROMODICLOROMETAND - pa/l <7(l.9.) <7(Lg.) 0 100 1 1 100
DIEROUMOGLOROMETANO - pgiL <7(la.) | <7(lg.) 0 100 1 1 100
BROMOFORMIO - pw/L — <7(Lgq.) <7(Lg.) 0 100 1 1 100
[CHUMBO - pa/L Fb 10 <1,01.9.) | <1,0({l.9.) 0 100 1 1 100
CALCIO - mg/L Ca --- 3,5 3.5 0 100 1 1 100
|MAGNESIO - mag/L Mg - <2,0(l.9.) | <2,0(.9.) 0 100 1 1 100
DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 === 12 12 0 100 1 1 100
MANGANES - ug/L. Mn 50 <10(l.9.) | <10(Lg.) 0 100 1 1 100
[COBRE - mg/L Cu 2,0 0,015 0,015 0 100 1 1 100
ALUMINIO - pg/L Al 200 <30(l.9.) | <30(la.) 0 100 1 1 100
NIQUEL - pg/L Ni 20 <5(L9.) <5(1.q.) 0 100 1 1 100
SOMA PAHs - pg/L 0,10 pg/L  |<0,020(1.9.4<0.020(1.q. 0 100 1 1 100
[SOMA THMs - ug/L 80 g/l <7(9.) | <7(.g.) 0 100 1 1 100
RADAO - Bg/L 500 15,2 15,2 0 100 1 100
NOTA 1: Zonas de ab I controladas: Carvalhei
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) do pela entidade g em alta (AdLVT)
f ¢do pl relativa 3 J0 das situacdes de incumprl dos VP { e didas correctivas):

O Presi nome e Data da publicitagdo:
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Bmeral-da Saralva Neto Carvalhinho o 8/ o 8 / 2.0 [6




MANTEIGAS

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MANTEIGAS

EDITAL n.2 2/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 2 verificacfio da qualidade da dgua da rede 2¢ TRIMESTRE 2018
publica, através de andlises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua Ol abril A
{PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 30 junho
Valores obtidos N.° Andlises PCQA
Valor o % de
Paréimetros (unidades) J:;:;::;T:o Valor Valor s:i;e‘:vleo?ensé::e\; * cu::’p\”':'e'“o - N An.éllsfs
DL 306/2007 minimo maximo v
pH - Unidadeﬂe_ pH 6,5-9,5 6,6 (22°C)|6,6 (22 °C 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 3 3 100
Pesquisa € quantificagao de Coliformes totals 0 0 0 0 100 3 3 100
[CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 0,2 05 0 100 3 3 100
AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,1(.a.) | <0.1(L.g.) 0 100 1 1 100
Quantificacao de nimero de colonias a 22°C -] Alteragao Anﬁo detectaqéo detectad 0 100 1 1 100
Guantiﬁcagéo de numero de coldnias a 36°C | Alteracao Anddo detectacjdo detectad 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE (a 20°C) - pS/cm 2500 45 45 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagao de Clostridium perfri 0 0 0 0 100 1 1 100
COR - mg/L escala P/Co 20 <5(1.9.) | <5(l.a.) 0 100 1 1 100
FERRO - pg/L Fe 200 100 100 0 100 1 1 100
INITRITOS - mg/L NO2 0,5 <0,04(1.9.) | <0.04{l.9.) 0 100 1 1 100
OXIDABILIDADE - mg/t 02 5 <1,9(lq.) | <1,9(.a.) 0 100 1 1 100
CHEIRO, a 25°C - Factor de Dﬂui(}éo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
SABOR, a 25°C - Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 100 1 100
[TURVAGAO - UNT 4 <0,5(.9.) | <0,5(.9.) 0 100 1 100
[BENZO(@)PIRENC — pgll 0,01 |<0,006(1.9.)]<0,006(l.q.) 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Enterococos - 0] | 0 0 0 0 100 1 1 100
BENZO| b)FLUOﬁANTENO - Jg/L -—- <0,010(1.9.){<0,010(.q.) 0 100 1 1 100
BENZO(k)FLUORANTENO - pa/L - <0,010(.q.)]<0,010(L.q.) 0 100 1 1 100
BENZO(ghi)PERILENO - pg/L - <0,010(1.9.){<0.010(}.q.) 0 100 1 1 100
TNDENO(1,2,3-cd)PIRENO - paiL <0,020(1.0.)|<0,020(1.a.) 0 100 1 1 100
CLOROFORMIO - pg/l - <7(.4q.) <7(La.) 0 100 1 1 100
BROMODICLOROMETANO - pg/L <7(la.) | <7(.9.) 0 100 1 1 100
[DIBROMOCLOROMETANO - pg/l <7(la.) | <7(.a.) 0 100 1 1 100
[BROMOFORMIO - pg/t <7(9.) | <7(l.g.) 0 100 1 1 100
CHUMBO - ug/L Pb 10 <1,0(La.) | <1.0(l.9.) 0 100 1 1 100
CALCIO - mg/L Ca —- 4,8 48 0 100 1 1 100
[MAGNESIO - mg/L Mg — <2,0(.9) | <2,0{l.q.) 0 100 1 1 100
UREZA TOTAL - mg/L CaCO3 - 14 14 0 100 1 1 100
MANGANES - pg/L Mn 50 <10(l.g.) | <10(l.g.) 0 100 1 1 100
COBRE - mg/L Cu 2.0 0,021 0,021 0 100 1 1 100
-~ pg/L Al 200 <30(1.9.) | <30(l.9.) 0 100 1 1 100
NIQUEL - pg/L Ni 20 <5(L.9.) <5(Lg.) 0 100 1 1 100
SOMA PAHs - g/l 0,10 ug/L |<0,020(1.9.}{<0,020(l.q.) 0 100 1 1 100
SOMA THMs - ug/L 80 pg/l <7{l.9.) <7(l.g.) 0 100 1 1 100
RADAO - Bg/L 500 128 128 0 100 1 1 100
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fonte Santa
NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gt em alta (AdLVT)
f ¢ I ivad o das situagdes de Incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
O Presidente: {(nome e assinatura) /\Z)\w Data da publicitacdo:
1}
~
E:_me_I.do Saraiva Nﬂtﬁﬁ”&ho o 8 { o 8/ 20 , 6




*
.& CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
a
MANTE I GAS NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MANTEIGAS EDITAL n.? 2/2018
Munkcipio
Em dade com o Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembyro, procedeu-se 3 verificagSo da qualidade da dgua da rede 29 TRIMESTRE 2018
puiblica, através de andlises p dicas na do do o Progi de Controlo da Quatidade da Agua 01 abrit a
{PCQA) ap do pela {ERSAR}. 30 junho
Valores obtidos N.° Andlises PCQA
valer [ T . % de
Pardmetros (unidades) (\7;;71'::;?:0 Valar Valor s:;.:zﬁ":::a\fp . Cu;p‘r;:u o An_élises
DL 306/2007 minimo méximo
i -
pH - de pH 6.5-95 |66 (22°C6,6 (22°C 0 00 1 1 100
Pesquisa 8 quanuﬁcal;.ﬁo de Escherichia coli - [1] 0 0 0 00 3 100
Pesquisa @ uuanﬂﬁw a0 de Coliformes tolais 0 0 0 0 00 3 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mat CI2 — 0.5 0.7 0 00 3 100
AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,1(L.a.) | <0.1{l.4.) 0 00 1 100
'Quantificacio de nimero de colonias a 22°C - aga 0 00 1 100
Guanhﬁw@ de niumero de coldnias a 36°C - 3 0 00 1 100
CONDUTIVIDADE (a 20°C) - pS/cm 2500 47 47 0 [{] 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Clostridium permi| ] 0 0 0 0l 1 100
OR - mg/L escala PYCo 20 <5(L.49.) <5(L.g.] 0 [{] 1 100
FERRO - pa/l Fe 200 <40ilg.) | <40ilg.) 0 Q 1 1 100
NITRITOS - mgil NO2 0,5 <0,04(l.9.] | <0,04{l.9.} 00 __ 1 1 100
OXIDABILIDADE - mg/L 02 5 <1,5(19.) | <1,9(l.9.) 00 1 100
3 <1 <1 0 1 100
3 <1 <1 0 0 1 100
4 <0,5(lq.) | <0,5(.g.] 0 1 1 100
0,01 <0,006(1.9. §<0,0086(Lq. 100 1 1 100
fo de Enterococos - U 0 0 0 0 100 1 100
= <0,010(1.0.4<0,010(L.q. 0 0 1 100
— <0,010(l.5.4<0,010{1.q. 0 1 100
— <0,010(1.0.§<0,010(Lq. 0 1 100
— <0,020(1.9.4<0,020(l.q 0 00 1 1 100
= <7ilg) | <7(ig.) 0 00 1 1 100
— <7(l.q.) <7jlg.) 0 00 1 1 100
— <7(l.9.) <7{Lg) Q 100 1 100
— <7{l.a.) <7(l.g.) 0 0 1 100
10 <1,00l.9.) | <1.0(Lg.) 0 0f 1 100
— iB a8 0 O 1 100
— <2,0(.9.) | <2.0(Lg.) 0 104 1 100
= 16 16 [1] 0 1 100
50 <10(l.q.] | <10{.q.] 0 100 1 100
2,0 -§<0,010(Lq. 0 00 1 100
200 <30(l.9.) 0 00 1 1 100
20 <51L.g. i <5{l.q.) 0 00 1 100
SOMA PAHs - pg/L 0,10 pg/l.|<0,020(1.9.<0,020(Lq. 0 100 1 100
SOMA THMs - o/l <7il.q.} <7{l.q.) 0 100 1 100
RADAO - Bg/L 00 195 195 0 100 1 1 100
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD -
1,2,3.4.6.7.8-HECDF -
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF -
1,2,3,4,7,8-HxCDD -
1,2,3,4,7,8-HxCDF -
1,2,3,6,7,8-HxCDD -
1,2,3,6,7,8-HxCDF -
1,2,3,7,8,9-HxCDD -
1,2,3,7,8,9-HxCDF -
1,2,3,7,8-PeCDD -
1,2,3,7,86-PeCDF -
1,2-DICLOROETANO -
2.3.4,6,7 8-HXCDF -
2,3.4,7,8-PeCDF -
2,3,7,8-TCOD -
2,378 TCDF -
2,4,6-TRICLOROFENOL -
2,4-D -
2,4-DICLOROFENOL -
2-CLOROFENOL -
4.4-DDD -
4.4-DOE -
ABSORVANCIA -
|ABSORVANCIA K232 -
ABSORVANCIA K232 -
ABSORVANCIA K270 -
_A_BSORVE CIA K270 -
ABSORVANCIA AK -
[ABSORVANCIA AK -
IACENAFTENO -
ACENAFTILENO -
ACETALDEIDO -
ACIDEZ gE. Oleicg) -
ACIDEZ DE TROCA -
ACIDEZ TOTAL (AC. ACETICO) -
IACIDEZ TOTAL (AC. OLEICO) -
ACIDEZ TOTAL (exp acido lactico) -
fcides ttal {oxp NaOF 1) -
CIDO ISOCIANURICO -
ACIDO ISOCIANURICO -
ACIDQ ISOCIANURICO -
ACIDO LACTICO -
ACIDOS -
Acidos gordos monoinsaturados -
cidos gordos polinsaturados -
cidos gordos saturados -
KCIDOS_QORDOS VOLATEIS -
[ACRILAMIDA -
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fdmeas
NOTA 2: (¢ ) pela dade gestora em alta (AdLVT)
Informacio relativa & das de das VP [causas e medidas corvectivas):
O Presidente: (nome e assinatura} \'\ Data da publicitagio:
\
.
Esmeroldo Saralva Neto Carvath_ Osl o 87 020 : 8’
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MANTEIGAS

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MANTEIGAS

EDITAL n.2 2/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagio da qualidade da dgua da rede
piiblica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
{PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR}.

22 TRIMESTRE 2018
01 abril &
30 junho

Valores obtidos N.° Anilises PCQA
yalory % de
Parsmetros (unidades) Paramétrico N.° de Anédlises % Cumprimento Anilises
(VP) fixadono|  Valor Valor superiores ao VP do VP Agendad R d p—
DL 306/2007 minimo maximo et
pH - Unidades de pH 6,5-9,5 [6.5 (22°C}6,5 (22 °C)| 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificacao de Escherichia coll - 0 0 0 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificacao de Coliformes totais 0 0 0 0 100 1 1 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 = 0,6 0.6 0 100 1 1 100
AMONIO - mgfl NH4 0,50 <0,1(1.9.) | <0,1(l.9.) 0 100 1 1 100
Quantificagio de numero de colonias a 22°C -] Alteracdo Andao detectaqdo detectad 0 100 1 1 100
6uantiﬁcac§o de numero de colonias a 36°C -|Alteracdo Andao detectadao detectad 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE (a 20°C) - pS/icm 2500 45 45 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagao de Clostridium perfri 0 0 0 0 100 1 1 100
COR - mg/L escala Pt/Co 20 <5(L.q.) <5(l.g.) 0 100 1 1 100
[FERRO - pg/L Fe 200 <40(.9.) | <40(L.q.) 0 100 1 1 100
NITRITOS - mg/L NO2 0,5 <0,04(1.9.) | <0,04(L.q.) )] 100 1 1 100
OXIDABILIDADE - mg/L 02 5 <1,9(l.q.) | <1,9(L.g.) 0 100 1 1 100
CHEIRO, a 25°C - Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
SABOR, a 25°C -_Factor de Diluicao 3 = =1 0 700 r 1 00
TURVAGAQ - UNT 4 <0,5(1.9.) | <0,5(l.9.] 0 100 1 1 100
[BENZO(a)PIRENO - pgiL 0,01 <0,006(1.9.)|<0,006(1.q.) 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagao de Enterococos - ] | 0 0 0 [1] 100 1 1 100
BENZO(b)FLUORANTENO - pg/L --- <0,010(L.q.){<0,010(l.q. 0 100 1 1 100
BENZO(K)FLUORANTENO - palL <0,010(1.9.)[<0,010(l.q.) 0 100 1 1 700
BENZO(ghi)PERILENO - pg/L <0,010(1.9.){<0,010(L.q.) 0 100 1 1 100
TNDENO(1,2,3-cd)PIRENO - pg/L <0,020(1..)[<0,020(1.q.) 0 100 1 1 100
[CLOROFORMIO - pg/L <7(L.q. <7(l.9.) 0 100 1 1 100
[EROMODICLOROMETANO - palL <7(1.9. <7(1.9.) 0 100 1 1 100
IDIBROMOCLOROMETANO - pgil --- <7(Lq. <7il.q.) 0 100 1 1 100
BROMOFORMIO - pa/L <7(l.q. <7(l.9.) 0 100 1 1 100
CHUMBEO - pglL Pb 10 <1,00.9.) | <1,00.9.) 0 100 1 1 100
CALCIO - mg/L Ca - 3,5 3.5 0 100 1 1 100
MAGNESIO - mg/lL Mg - <2,0(.9.) | <2,0(L.q.) 0 100 1 1 100
DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 -~ 12 12 0 100 1 1 100
MANGANES - pglL Mn 50 <10(.q) | <10(.q) 0 100 1 i 700
[COBRE - mg/L Cu 2,0 <0,010(.q.){<0,010{1.q.) 0 100 1 1 100
ALUMINIO - pg/L Al 200 <30(.9.) | <30(l.q.) 0 100 1 1 100
NIQUEL - pg/L Ni 20 <5(la.) | <5(l.a.) )] 100 1 1 100
|SOMA PAHSs - pg/C 0,10 pg/L  [<0,020(1.q.){<0.020(L.q.) 0 100 1 1 100
SOMA THMS - pg/L 80 po/l <70 | <7(la) 0 100 1 1 100
AO - Bg/L 500 10,2 10,2 0 100 1 1 100
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Reservatério Novo
NOTA 2: Parimetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AdLVT)
f -1 ! relativa & ¢do das situagSes de inc dos VP { e medidas cor!

O Presid {nome e

Esmeral%:;iva Neto Carvallin:

\\I\N'

Data da publicitagiio:
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MANTEIGAS

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MANTEIGAS

EDITAL n.2 2/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificacdo da qualidade da dgua da rede

22 TRIMESTRE 2018

pliblica, através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 abwil a
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 30 junhe
Valores obtidos N.” Andlises PCQA
Valor 9% de
Parametros (unidades) Paramétrico Tior Valde N.°de Anélises | % Cumprimento Anélises
(VP) fixado no superiores ac VP do VP Agendad R d .
DL 306/2007 minimo méximo d
pH - Unidades de pH 6,5-95 16,5 (22°C)6,5 (22 °C)| 0 100 1 1 100
Pesquisa € quantificagao de Escherichia col - 0 0 0 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagao de Goliformes totais 0 0 0 0 100 1 1 100
(CLORO RESIDUAL LIVRE - gt G2 O O G 0 1 1 T
AMONIO - mg/L NA4 0,50 <0,10.a.) | <0.1(.a.) 0 100 1 1 100
[Quantiicacao de nUmero de coldnias a 22°C -] Alteragao Andao detectadao detectad 0 100 1 1 100
| Quantificacao de numero de colonias a 36°C -| Alteragao Andao detectadjao detectad 0 100 1 1 100
[CONDUTIVIDADE (a 20°C) - ps/cm 2600 45 45 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagao de Clostridium perfri 0 0 0 0 100 1 1 100
COR - mg/L escala Pt/Co 20 <5(1.q.) <5(Lq.) 0 100 1 1 100
[FERRO - polL Fe 200 <a0(l..) | <40(l.0.) 0 100 1 1 100
NITRITOS - mg/L NO2 0,5 <0,04(l.9.} | <0,04(L.q.) 0 100 1 1 100
OXIDABILIDADE - mg/L 02 5 <1,9L.q.) | <1.9(l.q.) 0 100 1 1 100
CHEIRO, a 25°C - Factor de Dﬂuiqéo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
[SABOR, a 25°C - Factor de Diluicao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
TURVAGAO - UNT 4 <0,5(1.q.) | <0.5(l.q.) 0 100 1 1 00
BENZO(a)PIRENO - pg/L 0,01 <0,006(1.9.)]<0.006(1.q. 0 100 1 1 T00
Pesquisa e quanﬁcagéo de Enterococos - Uj 0 0 0 0 100 1 1 100
BENZO(B)FLUORANTENO - pg/C <0,010(1.9.)|<0,010(l.g. 0 100 1 1 100
BENZO{K)FLUORANTENQO - pg/L - <0,010(1.9.)]<0,010(l.q. 0 100 1 1 100
BENZO(gh)PERILENO - pg/L — <0,010(1.9.)[<0,010(l.g. 0 100 1 1 700
TNDENO(1,2,3-Cd)PIRENO - pgiL <0,020(1..)]<0,020(1.q. 0 100 1 7 00
CLOROFORMIO - pgiL <70.a) | <7(.0.) 0 100 1 1 100
BROMODIGLOROMETANO - pg/L = <700y | <7(la.) 0 100 1 1 100
[DIBROMOCLOROMETANO - poil — <7(lg.) | <7(.g.) 0 100 1 1 100
BROMOFORMIO - pgiL — <7(.9.) | <7(Lg.) 0 100 1 1 100
CHUMBO - pg/L Pb 10 <1,0{L.9.) | <1,0(l.q.) 0 100 1 1 100
CALCIO - mg/L Ca - 2,9 2,9 0 100 1 1 100
MAGNESIO - mg/L Mg -— <2,0(l.g.) | <2,0{l.q.) 0 100 1 1 100
DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 —- 12 12 0 100 1 1 100
MANGANES - ug/L Mn b0 <10(.9.) | <10(L.qg.) 0 100 1 1 100
COBRE - mg/L Cu 2,0 <0,010(l.g.){<0,010(1.q. 0 100 1 1 100
ALUMINIO - pg/L Al 200 <30(La.) | <30(i.q.) 0 100 1 1 100
NIQUEL - pg/L Ni 20 <5(.9.) | <5lq.) 0 100 1 1 100
SOMA PAHs - ug/L 0,10 pg/L. |<0,020(l.q.){<0,020(L.q. [i] 100 1 1 100
[SOMA THMs - pg/l 80 pg/t <7(.9.) | <7(l.a.) 0 100 1 1 100
RADAO - Bq/L 500 <10,0(l.d.) | <10,0(l.4.) 0 100 1 1 100
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Reservatdrio Vetho
NOTA 2; Parémetro (conservativo) analisado pela entidade g em alta {AdLVT)

Informagdo complementar relativa 3 averiguag3o das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presid <

{nome e }

é \Wu-
Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhi

Data da publicitagio:

OFfosf a0y
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 2/2018
M A T |G AS NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MANTEIGAS -~
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificagiio da qualidade da dgua da rede 28 TRIMESTRE 2018
priblica, através de andlises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 abril &
{PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 30 junho
Vatores obtidos N.° Andlises PCQA
Vator . . . ] % de
Parametros (unidades) (\7:;:::;1‘::0 \{alor Valor sr:;;?:\er;alalosevsp N Cu::,p{;'lr ento e o An"éIIsJes
DL 306/2007 minimo méximo e '
pH - Unidades de pH 6,5-9,56 16,5 (22°C)|6,5 (22 °C 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagao de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantilicacao de Coliformes totais 0 0 0 0 100 1 1 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 -—- 0,2 0.2 0 100 1 1 100
AMONIO - mg/L NH4 0,50 <0,1(l.9.) | <0,1(l.a.) 0 100 1 1 100
[Quantificagao de numero de colbnias a 22°C -] Alteragao Anqao detectadao detectad 0 100 1 1 100
Quantificagao de numero de colonias a 36°C -| Alteracao Anjao detectadao detectad 0 100 1 1 100
CONDUT IVIDADE (a 20°C) - ps/cm 2500 32 32 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantTﬁcagéo de Clostridium perfri 0 0 0 0 100 1 1 100
COR - mg/L escala PYCo 20 <5(1.9. <5(L.q.} 0 100 1 1 100
ITRATOS - mg/L NO3 50 <4(l.q. <4(l.q.) 0 100 1 1 100
NITRITOS - mg/L NO2 0,5 <0,04(L.9.) | <0.04{l.q.) 0 100 1 1 100
OXIDABILIDADE - mg/L 02 5 <1,9(.9.) | <1,9(l.a.) 0 100 1 1 100
CHEIRO, a 25°C - Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
[SABOR, a 25°C - Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
TURVAGAQ - UNT 4 <0,5(l.9.) | <0,5(.g.) 0 100 1 1 100
|BENZO(2)PIRENO - g/l 0,01 <0,006(1.9.)]<0,006(1.q.) 0 100 1 1 100
CLORETOS - mg/L Cl 250 3,0 3.0 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Enterococos - [V | 0 0 [o] 0 100 1 1 100
FLUORETOS - mg/l. F 1,5 <0,4(l.q.) | <0.4{l.q.) 0 100 1 1 100
BENZO(b)F LUORANTEND - pg/L — <0,010(1.9.)]<0,010(1.0.) 0 100 1 1 700
IBENZO(k!FLUORANTENO - gL — <0,010(1.9.)|<0,010(l.g.) 0 100 1 1 100
ENZO{ghi}PEFIILENO - g/l -— <0,010(1.9.)]<0,010(l.q.) 0 100 1 1 100
INDENO(1,2,3-cd)PIRENO - pg/L -— <0,020{L.q.)<0,020(l.g.) 0 100 1 1 100
[SULFATOS - mg/L 504 250 <100.0.) | <10(l.a) 0 100 1 1 100
ANTIMONIO - pg/L Sb 5,0 <1,0(.9.) | <1,0(.qg.) 0 100 1 1 100
ARSENIO - gl As 10 <1,0(.9.) | <1,0(La.) 0 100 1 1 100
|BORO - mg/L B 1,0 <0,010(1.9.){<0,010(l.q. 0 100 1 1 100
CADMIO - pgiL Cd 5,0 <0,40(l.9.) | <0,40{.q.} 0 100 1 1 100
CROMIO - pg/L Cr 50 <1,0{l.a.] | <1.0(l.g.} 0 100 1 1 100
COBRE - mg/L Cu 2,0 0,0359 0,0359 0 100 1 100
|MERCURIO - pg/L Hg 1 <0,010(1.q.)|<0,010(Lg. 0 100 1 1 100
CHUMBO - ug/L Pb 10 1,0 1,0 0 100 1 1 100
_IQUEL - pg/L Ni 20 <2,0(l.9.) | <2,0{l.g.) 0 100 1 1 100
SELENIO - ug/L Se 10 <1,0(.9.) | <1.0(La.) 0 100 1 1 100
SODIO - mg/L Na 200 4,00 4,00 0 100 1 1 100
1,2-DICLOROETANO - pg/L CICH2CH2CI 3,0 <0,750(1.9.)|<0,750(l.g. 0 100 1 1 100
|BENZENO - pg/l C6Ho 1,0 <0,20(L.g.) | <0,20{l.q.} 0 100 1 1 100
o-TOTAL - Bq/L — <0,04(1.d.) | <0,04({.d.} 0 100 1 1 100
|I’$-TOTAL - Ba/L 1,0 <0,10(l.d.) | <0,10(.d.) 0 100 1 1 100
IE)OSE INDICATIVA TOTAL - mSv/ano 0,10 <0,10 mSv] <0,10 mSv 0 100 1 1 100
BROMATOS - pg/L BrO3 10 <5,0(l.9.) | <5,0{l.a.) 0 100 1 1 100
CALCIO - mg/L Ca -—- 2,6 2,6 0 100 1 1 100
MAGNESIO - mg/L Mg - <2,0(l.9.) | <2,0(l.a.) 0 100 1 1 100
DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 - 10 10 0 100 1 1 100
CIANETOS - pg/l. CN 50 <5(l.q.) <5(La.) 0 100 1 1 100
ALUMINIO - pg/L Al 200 <10,0(l.9.) | <10,0{l.q.} 0 100 1 1 100
|FERRO - yg/L Fe 200 8.4 8.4 0 100 1 1 100
MANGANES - pg/L Mn 50 <0,50(L.g.) | <0,50(l.9.) 0 100 1 1 100
CLOROFORMIO - pg/L - 0,26 0.26 0 100 1 1 100
EB_QMOFORMIO ) - pal - 0,42 0,42 0 100 1 1 100
DIBROMOCLOROMETANO - pa/l --- 0,50 0,50 0 100 1 1 100
lEROMODICLO ROMETANO - pa/t === 0,28 0,28 0 100 1 1 100
TETRACLOROETENO - pa/L <Lg. <0,20(L.a.) | <0,20(l.q.) 0 100 1 1 100
TRICLOROETENO - pg/L -=- <0,10(L.9.) | <0,10(l.9.) 0 100 1 1 100
SOMA PAHSs - pa/t 0,10 pg/L <0,020(1.4.)]<0,020(1.4. 0 100 1 1 100
SOMA TETRA E TRICLOROETENO - pa/lL 10 pa/l. | <0,30(L.q.) | <0,30(La.) 0 100 1 1 100
SOMA TRIHALOMETANOS - pa/L 100 pall 1,46 1.46 0 100 1 1 100
RADAO - BgiL 500 <10,0(l.d.} | <10,0(l.d.} 0 100 1 1 100
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Sebastisio
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade g em alta (AdLVT)
|InformacSo compl relativa & iguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctlvas):
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MANTEIGAS

EDITAL n.2 2/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagio da qualidade da dgua da rede
publica, através de anélises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

22 TRIMESTRE 2018
01 abril 2
30 junha

Valores obtidos N.° Anélises PCQA
Valor ! % de
Parametros (unidades) Paramétrico Valor Valor N.° de Analises % Cumprimento Analises
(\gl’-) ;Iﬂx(;:nool;o minimo méxino superiores ao VP do VP Agendadas |  Realizadas realizadas
pH - Unidades de pH 6,595 [6,5 (22°C){6,5 (22 °C) 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 1 1 100
esquisa e quanﬁﬁcau;éo de Coliformes totais 0 Q 0 0 100 1 1 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 — 0,5 0.5 0 100 1 1 100
AMONIO - mg/L NA4 0,50 <0,10.4.) | <0.1(.q.) 0 100 1 1 100
Quantificagao de nimero de colonias a 22°C -| Alteragao Anjao detectadao detectad 0 100 1 1 100
uantificacdo de numero de colonias a 36°C -] Alteracao Andao detectaclgo detectad 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE (a 20°C) - pSfcm 2500 45 45 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagao de Clostridium perfri 0 0 0 0 100 1 1 100
COR - mg/L escala PCo 20 <5(la) | <5(.q.) 0 100 1 1 100
FERRO - g/l Fe 200 <40(.q.) | <40(Lq.) 0 100 1 1 100
[NITRITOS - mg/L NOZ 0,5 <0,04(1.9.) | <0.04(i.0.) 0 100 1 1 100
[OXIDABILIDADE - mg/L O2 5 <19(g.) | <1,9(l.a.) 0 100 1 1 100
CHEIRO, a 25°C - Factor de Diluicao 3 <1 <1 0 00 1 1 100
SABOR, a 25°C - Factor de Diluigao 3 <1 <1 0 00 1 1 100
TURVAGAQ - UNT 4 <0,5(.9.) | <0,5(.9.) 0 00 1 1 100
[BENZO(a)PIREND - pa/L 0.01 <0,006(1..)]<0,006(1.q. 0 100 1 1 00
[ﬂesquisa e quanti_ﬁcagéo de Enterococos - UJ 0 0 0 0 100 1 1 100
BENZO(D)FLUORANTENO - pa/l = <0,010(1.9.)|<0,010(1.0.) 0 100 1 1 100
BENZO(K)FLUORANTENO - pg/L - <0,010(1.g.)]<0,010(l.q. 0 100 1 1 100
BENZO(ghi)PERILENO - pg/iL - <0,010(1.9.)]<0,010(l.q. 0 100 1 1 700
[TNDEN (1,2,3-cd)PIRENO - pg/L — <0,020(1.q.)}<0,020(l.q. 0 100 1 1 100
CLOROFORMIO - pa/L — <704l | <7ia) 0 100 1 1 100
[BROMODICLOROMETANO - Hg/L = <7(l.q. <7(.9.) 0 100 1 1 100
[DIBROMOGLOROMETANO - pg/l — <7(l.q. <7(.0.) 0 100 1 1 100
BROMOFORMIO - pg/L — <7(l.q. <7(l.g.) 0 100 1 1 100
CHUMBO - ug/L Pb 10 <1,0{Lq.) | <1,0(l.9.) 0 100 1 1 100
CALCIO - mg/L Ca e 2,2 22 0 100 1 1 100
[MAGNESIO - mg/L Mg — <2,0(1.9.) | <2,0(.q.) 0 100 1 1 100
DUREZA TOTAL - mg/L CaCO3 -— 12 12 0 100 1 1 100
MANGANES - pg/L Mn 50 <10(.9.) | <10(Lq.) 0 100 1 1 100
COBRE - mg/l. Cu 2,0 <0,010(1.g.){<0,010(l.q. 0 100 1 1 100
[ALUMINIO - pg/L Al 200 <30(.9.) | <30(L.g.) 0 100 1 1 100
NIQUEL - pg/L Ni 20 <5(La.) | <5(la.) 0 100 1 1 100
SOMA PAHs - pgiL 0,10 pa/L_|<0,020(L.q.)|<0,020(1.q.) 0 100 1 1 100
[SOMA THMs - pglC 80 ug/L <70.9) | <7(la.) 0 100 1 1 100
RADAD - Bg/L 500 <10,0(1.d.) | <10,0(l.d.} 0 100 1 1 100
NOTA 1: Zonas de ab i fadas: Vale de A
NOTA 2: Parimetro (conservativo) isado pela entidade g em alta (AdLVT)

Informago complementar relativa 2 averiguacdo das situacdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):
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