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MANTEIGAS

Municipio

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MANTEIGAS

EDITALn.2 1

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro,
procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor,
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parametros (unidades)

Valor

Paramétrico
V

Valores obtidos

Valor
minimo

Valor
maximo

N.° de Anélises
superiores ao VP

N.° Andlises PCQA

% Cumprimento
do VP A

% de
Andlises
realizad.

Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli -

0

0

0

100 3 3

100

Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais

0

0

0

100

w
w

100

CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2

0,8

0,8

0

100 3 3

100

AMONIO -

Quantificagdo de numero de coldnias a 22°C -

Alteracédo And

a0 detectad

30 detectad

100 1 1

100

Quantificacdo de numero de coldnias a 36°C -

Alteragéo Ang

a0 detectad

30 detectad

100 1 1

100

CONDUTIVIDADE (a 20°C) - pS/cm

2500

45

45

100 1 1

100

Pesquisa e quantificagdo de Clostridium perfrir]

COR - mg/L escala Pt/Co

20

<5(.9.)

<5(1.9.)

100 1 1

100

pH - Unidades de pH

6,5-9,5

6.8 (22 °C)

6.8 (22 °C)

100 1 1

100

MANGANES -

OXIDABILIDADE -

CHEIRO, a 25°C - Factor de Diluicdo

<1

<1

100

100

SABOR, a 25°C - Factor de Diluigdo

<1

<1

100

100

TURVACAO - UNT

<0,5(.9.)

<0,5(L.9.)

100

100

Pesquisa e quantificacdo de Enterococos - U

[=] B3 K] v

0

0

ojo|o|o

alalal-
alalal-

100

100

RADAO -

ALUMINIO -

FERRO - pg/L Fe

200

<20(.9.)

<40(.9.)

100 1 1

100

NITRITOS -

BENZO(a)PIRENO -

CALCIO -

CHUMBO -

COBRE -

DUREZATOTAL -

MAGNESIO -

NIQUEL -

BENZO(b)FLUORANTENO -

BENZO(ghi)PERILENO -

BENZO(k)FLUORANTENO -

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAH -

CLOROFORMIO -

DIBROMOCLOROMETANO -

BROMODICLOROMETANO -

BROMOFORMIO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

CROMIO -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Carvalheira

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta: AdLVT

Informagdo compl relativa a averij

do das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente: (nome e assinatura)

Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho

Data da publicitagdo:
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MANTEIGAS

Municipio

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MANTEIGAS

EDITALn.2 1

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro,
procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor,
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valores obtidos L ) N.° Andlises PCQA %
Parametros (unidades) ParZr:IZtrrico Valor Valor stl‘;e(:iet)‘:\ensa!:evsp % Cu‘r;‘l)p\rll;’nento - An/?'I?sees

(VP) minimo maximo hd realizad
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 3 3 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 3 3 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 0,7 0,9 0 100 3 3 100
AMONIO -
Quantificagdo de numero de coldnias a 22°C - |Alteragdo Anqao detectadldo detectad| 0 100 1 1 100
Quantificagdo de numero de coldnias a 36°C - |Alteragdo Anqao detectadldo detectad| 0 100 1 . 100
CONDUTIVIDADE (a 20°C) - pS/cm 2500 43 43 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Clostridium perfrir]
COR - mg/L escala Pt/Co 20 <5(l.9.) <5(1.9.) 0 100 1 1 100
pH - Unidades de pH 6,5-9,5 16,8 (22°C)|6,8 (22 °C) 0 100 1 1 100
MANGANES -
OXIDABILIDADE -
CHEIRO, a 25°C - Factor de Diluicdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
SABOR, a 25°C - Factor de Diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
TURVACAO - UNT 4 <0,5(l.g9.) | <0,5(.q9.) 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificacdo de Enterococos - U 0 0 0 0 100 i 1 100

RADAO -

ALUMINIO -

FERRO -

NITRITOS -

BENZO(a)PIRENO -

CALCIO -

CHUMBO -

COBRE -

DUREZATOTAL -

MAGNESIO -

NIQUEL -

BENZO(b)FLUORANTENO -

BENZO(ghi)PERILENO -

BENZO(k)FLUORANTENO -

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAH -

CLOROFORMIO -

DIBROMOCLOROMETANO -

BROMODICLOROMETANO -

BROMOFORMIO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

CROMIO -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fonte Santa

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta: AdLVT

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente: (nome e assinatura)

Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho

Data da publicitagdo:
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MANTEIGAS

Municipio

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MANTEIGAS

EDITALn.2 1

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro,
procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor,
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valores obtidos - . N.° Andlises PCQA %
Parametros (unidades) Par;l::gtl;ico Valor Valor sz‘;e(:ieo‘:-\ensalal:e\/sP % Cug‘l)p\rll;’nento - An/?’ltijsees

(VP) minimo maximo hd realizad
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 3 3 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 3 3 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 0,7 1,0 0 100 3 3 100
AMONIO -
Quantificagdo de numero de coldnias a 22°C - |Alteragdo Anqao detectadldo detectad| 0 100 1 1 100
Quantificagdo de numero de coldnias a 36°C - |Alteragdo Andao detectadjso detectad| 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE (a 20°C) - pS/cm 2500 44 44 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Clostridium perfrin
COR - mg/L escala Pt/Co 20 <5(l.q.) <5(1.9.) 0 100 1 1 100
pH - Unidades de pH 6,5-9,5 16,8 (22°C)|6,8 (22 °C) 0 100 1 1 100
MANGANES -
OXIDABILIDADE -
CHEIRO, a 25°C - Factor de Diluicdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
SABOR, a 25°C - Factor de Diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
TURVACAO - UNT 4 <0,5(l.9.) | <0,5(.q9.) 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificacdo de Enterococos - U 0 0 0 0 100 i 1 100

RADAO -

ALUMINIO -

FERRO -

NITRITOS -

BENZO(a)PIRENO -

CALCIO -

CHUMBO -

COBRE -

DUREZATOTAL -

MAGNESIO -

NIQUEL -

BENZO(b)FLUORANTENO -

BENZO(ghl)PERILENO -

BENZO(k)FLUORANTENO -

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAH -

CLOROFORMIO -

DIBROMOCLOROMETANO -

BROMODICLOROMETANO -

BROMOFORMIO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

CROMIO -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Forneas

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta : AdLVT

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente: (nome e assinatura)

Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho

Data da publicitagdo:
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MANTEIGAS

Municipio

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MANTEIGAS

EDITALn.2 1

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro,
procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor,
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valores obtidos - . N.° Andlises PCQA %
Parametros (unidades) ParZrilgt:'ico Valor Valor stllse?rieo f'\ensalalzilsP % Cu(r;‘\)p\rll;’nento - - —— An/éltijsees
(VP) minimo maximo i realizad,
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 i 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 1 1 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 - 0,7 0,7 0 100 1 1 100

AMONIO -

Quantificagdo de nimero de coldnias a 22°C -

Quantificagcdo de numero de coldnias a 36°C -

CONDUTIVIDADE (a 20°C) -

Pesquisa e quantificagdo de Clostridium perfrin

COR -

pH -

MANGANES -

OXIDABILIDADE -

CHEIRO, a 25°C -

SABOR, a 25°C -

TURVACAO -

Pesquisa e quantificacdo de Enterococos -

RADAO -

ALUMINIO -

FERRO -

NITRITOS -

BENZO(a)PIRENO -

CALCIO -

CHUMBO -

COBRE -

DUREZATOTAL -

MAGNESIO -

NIQUEL -

BENZO(b)FLUORANTENO -

BENZO(ghi)PERILENO -

BENZO(k)FLUORANTENO -

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAH -

CLOROFORMIO -

DIBROMOCLOROMETANO -

BROMODICLOROMETANO -

BROMOFORMIO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

CROMIO -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Reservatério Novo

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta: AdLVT

Informagdo complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente: (nome e assinatura)

Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho

Data da publicitagdo:
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MANTEIGAS

Municipio

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MANTEIGAS

EDITALn.2 1

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro,
procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor,
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valores obtidos - . N.° Andlises PCQA %
Parametros (unidades) Par;l::gtl;ico Valor Valor sz‘;e(:ieo‘:-\ensalal:e\/sP % Cug‘l)p\rll;’nento - An/?’ltijsees

(VP) minimo maximo hd realizad
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 3 3 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 3 3 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 0,5 0,8 0 100 3 3 100
AMONIO -
Quantificagdo de numero de coldnias a 22°C - |Alteragdo Anqao detectadldo detectad| 0 100 1 1 100
Quantificagdo de numero de coldnias a 36°C - |Alteragdo Andao detectadjso detectad| 0 100 1 1 100
CONDUTIVIDADE (a 20°C) - pS/cm 2500 108 108 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Clostridium perfrin
COR - mg/L escala Pt/Co 20 <5(l.q.) <5(1.9.) 0 100 1 1 100
pH - Unidades de pH 6,5-9,5 [7,1 (22°C)]7,1 (22 °C) 0 100 1 1 100
MANGANES -
OXIDABILIDADE -
CHEIRO, a 25°C - Factor de Diluicdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
SABOR, a 25°C - Factor de Diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
TURVACAO - UNT 4 <0,5(l.9.) | <0,5(.q9.) 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificacdo de Enterococos - U 0 0 0 0 100 i 1 100

RADAO -

ALUMINIO -

FERRO -

NITRITOS -

BENZO(a)PIRENO -

CALCIO -

CHUMBO -

COBRE -

DUREZATOTAL -

MAGNESIO -

NIQUEL -

BENZO(b)FLUORANTENO -

BENZO(ghl)PERILENO -

BENZO(k)FLUORANTENO -

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAH -

CLOROFORMIO -

DIBROMOCLOROMETANO -

BROMODICLOROMETANO -

BROMOFORMIO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

CROMIO -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Reservatdrio Velho

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta: AdLVT

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente: (nome e assinatura)

Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho

Data da publicitagdo:
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MANTEIGAS

Municipio

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MANTEIGAS

EDITALn.2 1

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro,
procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor,
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

. ) Valgr_ Valores obtidos N.° de Anlises % Cumprimento N.° Analises PCQA % Eje
Parédmetros (unidades) Paramétrico Valor Valor superiores ao VP do VP R Anflls?s
VP) minimo maximo _
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 1 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 1 1 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 --- 0,4 0,4 0 100 1 1 100

ALUMINIO -

AMONIO -

Quantificagcdo de numero de coldnias a 22°C -

Quantificagdo de nimero de coldnias a 36°C -

CONDUTIVIDADE (a 20°C) -

Pesquisa e quantificacdo de Clostridium perfrir]

COR -

pH -

MANGANES -

NITRATOS -

OXIDABILIDADE -

CHEIRO, a 25°C -

SABOR, a 25°C -

TURVACAO -

NITRITOS -

ANTIMONIO -

BENZENO -

BENZO(a)PIRENO -

BORO -

BROMATOS -

CADMIO -

CALCIO -

CHUMBO -

CIANETOS -

COBRE -

CROMIO -

1,2-DICLOROETANO -

DUREZATOTAL -

Pesquisa e quantificagdo de Enterococos -

FLUORETOS -

MAGNESIO -

MERCURIO -

NIQUEL -

BENZO(b)FLUORANTENO -

BENZO(k)FLUORANTENO -

BENZO(ghi)PERILENO -

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAH -

SELENIO -

CLORETOS -

TETRACLOROETENO -

TRICLOROETENO -

SOMA TETRA E TRICLOROETENO -

CLOROFORMIO -

BROMOFORMIO -

BROMODICLOROMETANO -

DIBROMOCLOROMETANO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

SODIO -

SULFATOS -

a-TOTAL -

R-TOTAL -

DOSE INDICATIVATOTAL -

RADAO -

FERRO -

ARSENIO -

DESETILTERBUTILAZINA -

TERBUTILAZINA -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Sebastido

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta: AdLVT

Informagao cor ar relativa a averi;

3o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente: (nome e assinatura)

Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho

Data da publicitagdo:
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MANTEIGAS

Municipio

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MANTEIGAS

EDITALn.2 1

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017 de 7 de dezembro,
procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor,
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valores obtidos - . N.° Andlises PCQA %
Parametros (unidades) ParZrilgt:'ico Valor Valor stllse?rieo f'\ensalalzilsP % Cu(r;‘\)p\rll;’nento - - —— An/éltijsees
(VP) minimo maximo i realizad,
Pesquisa e quantificagdo de Escherichia coli - 0 0 0 0 100 i 1 100
Pesquisa e quantificagdo de Coliformes totais 0 0 0 0 100 1 1 100
CLORO RESIDUAL LIVRE - mg/L CI2 - 0,7 0,7 0 100 1 1 100

AMONIO -

Quantificagdo de nimero de coldnias a 22°C -

Quantificagcdo de numero de coldnias a 36°C -

CONDUTIVIDADE (a 20°C) -

Pesquisa e quantificagdo de Clostridium perfrin

COR -

pH -

MANGANES -

OXIDABILIDADE -

CHEIRO, a 25°C -

SABOR, a 25°C -

TURVACAO -

Pesquisa e quantificacdo de Enterococos -

RADAO -

ALUMINIO -

FERRO -

NITRITOS -

BENZO(a)PIRENO -

CALCIO -

CHUMBO -

COBRE -

DUREZATOTAL -

MAGNESIO -

NIQUEL -

BENZO(b)FLUORANTENO -

BENZO(ghi)PERILENO -

BENZO(k)FLUORANTENO -

INDENO(1,2,3-cd)PIRENO -

SOMA PAH -

CLOROFORMIO -

DIBROMOCLOROMETANO -

BROMODICLOROMETANO -

BROMOFORMIO -

SOMA TRIHALOMETANOS -

CROMIO -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale de Amoreira

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta: AdLVT

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O Presidente: (nome e assinatura)

Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho

Data da publicitagdo:
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